
DARBO PROJEKTO KONSTRUKCINĖS DALIES EKSPERTIZEI PATEIKIAMOS 110/10 KV KAIŠIADORIŲ TP 110KV SKIRSTYKLOS PAUKŠTINIKŲ G. 12, KAIŠIADORYSE, REKONSTRAVIMO DARBO PROJEKTO DALYS

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
	Eil.
Nr.
	Segtuvo žymuo
	Pavadinimas
	Pastabos

	1. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1
	Konstrukcijų dalis. Pamatai
	

	2. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T2
	Konstrukcijų dalis. Metalo konstrukcijos
	





SEGTUVO 2023/120-XX-RDP-SK-T1 KONSTRUKCIJŲ DALIS. PAMATAI SUDĖTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil.
Nr.
	Dokumento žymuo
	Lapų sk.
	Dokumento pavadinimas
	Pastabos

	1. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1-BD
	5
	Bendrieji duomenys
	

	2. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1-AR
	4
	Aiškinamasis raštas
	

	3. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1-SŽ
	3
	Sąnaudų kiekių žiniaraštis
	




BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil.
Nr.
	Brėžinio žymuo
	Lapų sk.
	Laida
	Brėžinio pavadinimas
	Pastabos

	1. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-01 
	1
	0
	ASĮ pamatų planas
	

	2. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-02 
	1
	0
	Pamatų montavimo schema
	

	3. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-03 
	2
	0
	Pamato P12.12.17 armavimo schema
	

	4. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-04 
	1
	0
	Atraminės plokštės P40.18.02 armavimo schema
	

	5. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-05 
	2
	0
	Pamato F3-2 armavimo schema
	

	6. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-06 
	1
	0
	Pamato VGAP-3 armavimo schema
	

	7. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-07 
	1
	0
	Lauko spintų pamatai
	

	8. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-08 
	2
	0
	Antžeminių kabelių kanalų montavimo schema
	

	9. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-09 
	2
	0
	Modulinio pastato pamatai, atraminis rėmas
	

	10. 
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-010 
	1
	0
	VP laiptu pamatai
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SEGTUVO 2023/120-XX-RDP-SK-T2 KONSTRUKCIJŲ DALIS. METALO KONSTRUKCIJOS SUDĖTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil.
Nr.
	Dokumento žymuo
	Lapų sk.
	Dokumento pavadinimas
	Pastabos

	1.
	2023/120-XX-RDP-SK-T2-BD
	5
	Bendrieji duomenys
	

	2.
	2023/120-XX-RDP-SK-T2-AR
	4
	Aiškinamasis raštas
	

	3.
	2023/120-XX-RDP-SK-T2-SŽ
	3
	Sąnaudų kiekių žiniaraštis
	



GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS
	Eil.
Nr.
	Brėžinio žymuo
	Lapų sk.
	Laida
	Brėžinio pavadinimas
	Pastabos

	1.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-011 
	1
	0
	ASĮ atramų planas
	

	2.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-012 
	3
	0
	Viršįtampių ribotuvų metalinė atrama Hp=3,0m
	

	3.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-013 
	4
	0
	Viršįtampių ribotuvų metalinė atrama Hp=5,25m
	

	4.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-014 
	4
	0
	Skyriklio metalinė atrama Hp=2,5m
	

	5.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-015 
	4
	0
	Skyriklio metalinė atrama Hp=4,25m
	

	6.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-016 
	3
	0
	Srovės matavimo transformatorių metalinė atrama Hp=4,6m
	

	7.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-017 
	2
	0
	Jungtuvų metalinė atrama Hp=2,5m
	

	8.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-018 
	3
	0
	Įtampos matavimo transformatorių metalinė atrama Hp=3,5m
	

	9.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-019 
	1
	0
	Metalinis portalas PLD110 su plačia baze 
	

	10.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-020 
	1
	0
	Apsaugos nuo paukščių įrengimas ant metalinių portalų
	

	11.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-021 
	4
	0
	Lauko elektros įrangos spintų metalinės atramos
	

	12.
	2023/120-XX-RDP-SK-T1.B-022 
	1
	0
	Prožektorių atrama (H=8,0m)
	






	Atestato
Nr.
	
	ŠIAULIŲ TERMOFIKACINĖ ELEKTRINĖ PRAMONĖS G. 10, ŠIAULIAI. YPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA.

	2081
	
	

	1761
	PV
	J. Gudas
	
	2012 02
	

	Atestato
Nr.
	UAB “Axis Power”
Taikos pr. 102, Kaunas
tel. 8-37-545437, 545166
faks. 8-37-436043
	PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO DALIS. TERMOFIKACINĖ ELEKTRINĖ.
10 kV SKIRSTOMASIS PUNKTAS
	Laida

	
	
	
	A

	1721
	
	
	

	20098
	PDV
	T. Danielius
	
	2012 02
	
	

	
	Inž.
	M. Juodis
	
	2012 02
	
	

	
	
	
	
	
	50021_100040G2GA-01/4-TP-A-BD.A
	Lapas
	Lapų

	TP
	AB “ŠIAULIŲ ENERGIJA”
	
	1
	24
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