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Tikslus papildomy ir (ar) atsisakonny darby pavadinimas, vienetai, kiekis:
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B Kt 1062 w0 sl 236w, coma 3 | L, T [sep
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T3 sonsvmo sarema basenes Tstema e PR FEEER
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TBendra ruma 477303

Argumentai, pagrindziantys papildomy darby bitinybe:

Darbai Bl Ne_ | Nuo Techmimio projekio_parengimo 2017 metals Zenklial Favgo Klaipedos majomo
13 4| gyventojy skaicius, poreikiai. Savivaldybeés viena i pareigy — uztikrinti gyventojy sveiko
sefalingi. nes: | gyvenimo poreikius, vailny mokymna plautti, uimtuma . mokyma gyven sveikai, javaimo

sportni vgdyma, javnimo (sportininky profesionaly ir neprofesionaly) rengima, aulsto
Darbai Eil Nr. | meistriskumo komandy atsistatymo priemoniy gerinima, Naudojant pakeliamo baseino
59 reilalingi, | dugno_techuologija, bus galima_organizuoti jvaivias mankStas, ¢ . eydomasias,
nes: reabilitacines, kurios bus skirtos fvairavs amiaus gyventojams (auo navjagimity ik seajory,
taip pat ir zmonéms su negalia, suteikii galimybe gauti vandens masaZo proceddas, kurios

“Darbai Eil Nr. | reikalingos prie jvairiy trauany, nejgalumo o seayvo amziaus Zmonéms kuo ilgiau pratesti

1011 saves apsitarmavimo funkeiy . kuri leis sumaini Klaipédos rajono savivaldybés slaidas

seikalngi,nes: | sveikatos apsavga ir socialnia siciai. Papildomas kiekis Easkady, purkStuls, masazo

iy suteiks papildoms patraukiuma visam sporto centro kompleksui komplekse lankysis
daugiau Klaipédos rajono gyventojy ir sveéiy, kurios leis sugeneruoti didesnes sporto
komplekso pajamas

Kadangi rangovas suarties remuose vykdo panatius darbus, todel tislinga (del susijusiy S

irengimo darby, darby technologijos) darbus i iranga fsigyti 5 dabartinio rangovo:

- Del baseino pastato papildomos technologijos irengimo, bitina atlikt darbo projekto

Korektias ir organizuoti projeldavimo koordinatorin &oms projekto dalims - technologijos 10
(T DP). elekirotechnikos (E DP), procest valdymo (PVA DP), pastato konstrukcify (SK
DP). vandentiekio muotelay (VN DP), gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GSS). ~

Vadovaudamiesi Sutarties salygomis, Rangovas atleka darbo projelto rengions. Nera
‘galimybiy tre€iujy asmeny isitraukimo § projeltavimo procesa, dél projeltavimo garantijy —
nesidkiy atsakomybin, Eokybes (izkos. kurias galinm suvaldyt Swos darbus, Jei derbus
ykdyty esamas rangovas);

- Baseino pastato papildomos technologijos irengimas, itakoja baseino konstrukcinius,
eletotechnikos. proces valdymo, vandeatiekio avotelny. gaisro spikino it signalizavio
sisteay sprendiomus. Uzsakowni pasitelius trecivosivs ssmenis techologijos frengimni.
Rangovas negalés prisiimti riziku, todél baseino pastato daliai ir visiems su tuo susijusiems
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“preadiuiam: garamtjos b asberaliomos Q
- Rangovas vadovaudamasis reikalavimais darby saugai, savo iniciatyva pasigre darby
saugos koordinatorsy, Uzsakovas pasielkdamas daugiau kaip viena Rangova, privalés savo o

1ot paskir darry saugos i sveikatos koordiatory, Darby ailtele bury pasidalinta su
{refiaja Salimi dalintis darby fontas viem metu. Ussakovus pasitelus trcia Sa ileny
darby alkimo tenminas i brang satybos darby samata &)
Treioj Salis satybvieeje dicbs galetu ik fuo avejo jei susideriato i pasirabyy tiali

usitaring v Rangovw, el satybviets tasykliy i reifaisvioy dibt statybvietie

Remisatis aulSciau paminétais puakais, Ussakovni pasamdiive trefiya al, atsivasty
sizikos del tam tikny darby garantiy i Zeakdin paigen; statybos temmiaai. Atsicssty
papildomi pabrangionsi — del projektavioo, darry saugos crganizavimo, pailgejusio

statybos termino
Darba il Nr | Vandens ozomavimo fechnologija  (AOP) -Advance Owdation Process”. Vandems
213 dezinfelciai skirta ozonavimo sistema gamina O3 (0zo03) ir OH (lisvuosius radikalus).

refalingi. nes: | Papildomai dezinfekcijai naudojant ozons ir laisvuosivs radikalus sistemoje Zymiai
smaigs chlono poreiis. Neieka saluioi choro i, chlco vapo.apiaks ampa
Ozono pagalba yra valomas akvariumm vanduo ir baseinai kurie siekia ypatingos vandens
Kokybes.

Kno didesnis oksidacijos potencialas o vandens dezinfekcija yra efekyvesne. Ozonas su
‘OH radikalais vieni i¢ efelatyviausiu dezinfekanty.

Privalumai
“Fymiai sumabejachioro sunaudojimo porekis vandeas dezinfekcijaapie 50%
Nebéra Satiaio chloro junginiy

Nebéra chloro kvapo,

Vandvo prilygsta geriamo vandes Lokybei

Esama jranga Eisploatacijos kastaisu | Iavesticia o
‘papildoma iranga

‘Chloro sunandojimas. Susitaupo chloro sqnaudos | Apie 142270 °

‘mefams apie 25000 EUR. | apie 50% EUR.

T p——
e ——— v
aplnka

Sutaupoma apie
12500eus/metai

‘Naudojant &g vandens valymo sistema visose baseino pastato ir viso sporto ceatro
Komplelso patalpose nesfaus chloro kvapo, o tai ypa¢ aktualy aukitesnio meistiskvmo
sportniokams, lankytojamss, sporto varzyby Zirovams turintiems neigiama reakcija i
didesne chloro koncentracija patalpose.
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Darbal BiL Nr | Skiriamuyyjuoshy_serddijantio. phens suvymicpmo  mechamizmas po  gradim

14 reilalingi. | skirtas skiriamuy juosta ladymu . saugojimui,  nesant ju_poreikivi baseine, faip

nes: pat skiriamuj juosty_ transportavimui_ Palengvina darbq,  Tvarkingas vaizdas. Siy
suryniojimo mechanizmy panaudojimas leidzia fSvengti jrangos ir K. sugadinimo. Q

apibrazymo irtt LeidHa saugisl patkimai nawdotis i saugoti baseine

esancias skiriamasias fuostas. Negadina esteinio vaizdbo

‘Be to, u2tikring sangums, nes Zmonés gali uZKIFR uZ ant baseino kraito sukxauty fuosty ir [n3

susizalot peda, mugntti ar itaip susizalot.

Kadangi del kilnojamo baseino dugno nandojimui rekia muolat pasalinti skiriamas juostas o B

‘paskaui pastatyt atgal. baseing atskiriant sienele per baseino viduri { dvi skiringas veiklos

zonas (pvz. vienoje puséje baseino gyl bus 3.8 melro ir vyks Guoliy { vandeni uisiémimai

ar treniruotes, tai Kitoje baseino puseje gylis gal bati 90 cm. ir vyl vandens masaZo

procediros tiek vaikams tiek suagusiens) nes kifaip negalés b vykdomos veiklos

(Guolio § vanden ir naudojimasis kaskadomis, purkifukais) . Skiriamut juosto suymiojimo

— paslepimo technologia leis greitai, naudojent tik vieno Zmogaus Zmogiskagy ftekliy

2, resurous transformuotibaseino. panaudojimy_skirtingoms veikloms, suteiks baseinui

“ didesnio komplelrsiioumo, veikly jvairumo ir teikti davgiau paslaugy viems mefu.
Papildomai perkami vandens pukitukai ir masazai siiriasi muo mumatyty projeke
galingumn (sroves siprumas). vandens pralaidunmy, medzagikumn ir tecknologios

signin  — O X

'VPI 89 straipsnyje. pirma, yra itvirtintas bendrasis draudimas keisti vieSojo pirkimo sutarti. e tai biity
esminis jos pakeitimas (VP] 89 straipsnio 4 dalis). antra, yra ifvirtint atvejai, kai pakeitimas ex lege (pagal
teise) nelaikytinas esminiu, jei laikomasi VPI 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse mustatyty salygy (konkreti
neesminiy pakeitiny iSraidka). Taigi. pagal viesujuy pirkimy teisinj reguliavima iS esmes ifvirtinamas toks
viesojo pirkimo sutaréiy keitimo modelis. pagal kuri leidziami visi dviSaliai sandoriai, iSskyrus atvejus, kai
Sie aftinka atskirai jtvitintus draudziamus esminius sutarties pakeitimus ar virsija leidimy keisti sutartis
sibas,

VP §9 straipsnyje nereglamentuojami reikalavimai pakeitimy formai (ju iforminimo tvarka). Tatiau
pagal CK (kurio muostatos taikytinos subsidiariai) 6.192 straipsnio 4 dalf sutarties pakeitimas arba
‘papildymas turi biti tokios pat formos. kokios furéjo biti sudaryta sutartis. isskyrus istatymy ar sutarties
‘mustatytus atvejus.

Sutarties keitimo tvarkos nesilaikymas sukuria niekinio sandorio padarinius LAT, spresdamas
Klausins del viesojo pitkimo sutarciy keitimo tvarkos nesilaikymo, yra iSaiskines, kad sandorio
pripazinimas niekiniu iS esmes rei3kia konstatavima, kad jis neegzistuoja (CK 1.78 straipsnio 1 dalis). todel

i5 jo salims negali kilt teisiy ir pareigy. Sitlome keisti Sutartj su UAB Infes” VPI 89 straipsnio 2 1o
dalies (Pirkimo sutartis <_> jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali biti keiciama pagal § istatyma
neatliekant naujos pirkimo procediros, nors ir néra Sio straipsnio 1 dalies 14 punktuose murodyty ~

aplinkybiy, taciau yra visos Sios salygos kartu: 1) bendra atskiny pakeitimy pagal 3 punkta verte nevirsija
atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby, nurodyty Sio istatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskiry
pakeitimy pagal 5 punkta verte nevirsija 10 procenty pradines sutarties vertés prekiy ar paslaugy pirkimo
atveju ir 15 procenty — darby pirkimo atveju: 3) pakeitimu iS esmes nepakeiciamas pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties pobiidis~) pagrindu ir isigyti uzsakovui reikalingy darby, kuriy deka bity
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racionaliai naudojamos biudzeto lesos, bilsimas istaigos valdytojas, Savivaldybes gyventojai, suinteresuotos

53] ‘grupés (sportininkai) gauty papildoma nauda. Q
g Yra visos aplinkybes, kuriy pagrindu galima isigyti papildomus darbus VPI 89 straipsaio 2 _
dalies pagrindu: [
2 VP 89 straipsnio 2 dalies pagrindu gali buti atliekami mazaseikémiai (de minimis) sutarties pakeitimai. del
2,
Kuiy nezymiai ki tam ikros vertes padideja sudarytos vieSojo pirkimo sutaties verte &)
IS VP 89 straipsnio 2 dalyje itvirtintas nurodymas, kad Sios muostatos taikymui nereikalaujama patiksiati, ar

néra VP 89 straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodyty aplinkybiy, reiskia, kad nurodytu atveju svarbiausias
Kriterijus yra verte, tuo tarpu § kitus kriterijus i$ esmes neatsizvelgiama. VP 89 straipsnio 2 dalies pagrindu.
iprastai gali biti keiciama tiek sutarties verte, ¢ y. padidinama sutarties kaina uZ sutartyje nurodyta objekta,
ek isigyjamos papildomos prekes, paslaugos ar darbai.

‘Siekiant sutart teisétai pakeisti VP] 89 straipsnio 2 dalies pagrindu, turi egzistuoti trys taikomos visos kartu.
salygos:

Pirma, bendra atskiry pakeitimny verte nevirSija atitinkany tarptautinio pirkimo vertes riby, nurodyty VPT 4
straipsnio 1 dalyje.

Antra, bendra atskiny pakeitimy verte nevirSija 15 (penkiolikos) procenty — darby pirkimo atveju.

Treia, pakeitimnu i esmes nepakeiciamas pirkimo sutarties pobidis.

PRIDEDAMA:
1 ‘Montuojamy Techniniame projekte nenumatyty irenginiy lokaliné samata, 1 egz.. 1 lapas
2 Trangos tiekeju, gamintojy komerciniai pasialymai, 2 egz. 2 lapai

Statybos dalyviai:

Klaipedos rajono B Sporto centras direktorius, projekto | Vaidas Liutikas
vadovas
Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Statybos ir | Rita Saruliene
eliy priefitros skyriaus specialiste

Statybos technine prieziora ‘Saulius Zakarauskas
Projekto vykdymo priesiora Martynas Mankus
UAB _Infes projekto vadovas Laurynas Barasas
UAB “Tnfes” statybos darby vadovas Dovydas Gerulaitis
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TVIRTINU:
Administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

PAPILDOMU, NENUMATYTU DARBU AKTAS

Gargzdai, 2024-04-

Rangovas UAB . Infes™ vykdydami statybos darbus pagal 2022-11-07 rangos darby pirkimo sutarti Nr.
614515, Uszsakovo Klaipédos rajono savivaldybes administracija prasymu atlikti papildomy darby,
nenumatyty techningje specifikacijoje ir pirkimo metu pateiktuose kiekiy Ziniaraicivose. Darbai ir

apraSymas pateikti lenteleje ir prieduose:
— [Eil | Adresas ‘Papildomy darby aprasymas | PriedoNr.
Nr
1 |Dariaus ir Gireno g 4. | Baseino pastato technologiniai irenginiai | Priedas Nr.1

Priedas Nr.1

Plaukimo baseinas masaas — Intensyvus masazas i$ sienos skirtas virsutines kino dalies masazui
Neradijantio plieno masazo apdailos, P= 4kW. Q= 80m3/h (h-§m): Montuojama baseino sienoje Irenginio
valdymas gali biti dubliuojamas: valdo lankytojas (uz baseino borto, netoli irenginio sumontuojamas
jungiklis): valdo personalas (galimybe fjungti/isjungti bei blokuoti irenginio veikima i valdymo ir apsaugos

Skydo. Viso 2 vienetai.

Find textortools Q

>

2 Q
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Plaukimo baseinas masazas — Jnrens)»us masazas i sienos skirtas apatinés kiino dalies masazui
‘Neridijanéio plieno masaZo apdailos. P= 4kW. Q= 80m3/h (h-8m): Montuojama baseino sienoje Irenginio w
valdymas gali biti dublivojamas: valdo lankytojas (uz baseino borto, netoli irenginio sumontuojamas
jungikis): valdo personalas (galimybé ungtiSjungti bei lokuot renginio veikima i valdymo i apsaugos 0
Skydo. Viso 2 vienetai.
(]
Plaukimo baseinas masazas — Kaskada ant baseino borto krasto ner. plieno. Siurblys kaskadai2 SkW: Q=
45m3M (Sm/h) Valdymas gali buti dubliuojamas: valdo lankytojas (lankos borto virsutingje dalyje
sumontuojamas jungiklis): valdo personalas (galimybe fjungti/isjungti bei blokuoti irenginio veikima i$
valdymo i apsaugos skydo.
2
o
Plaukimo baseinas masazas — Kaskada ant baseino borto krasto ner. plieno (kaskados antgalis E). Siurblys c
Kaskadai 0.55KW: Q= 15m3/h (Sm/h). Valdymas gali boti dubliuojamas: valdo lankytojas (ilankos borfo
virsutinéje dalyje sumontuojamas jungiklis): valdo personalas (galimybé jungti/isjungti bei blokuoti B

renginio veikian i valdyuno i apsagos skydo.
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Plaukimo baseinas masazas — Kaskada ant baseino borto krato neridijancio plieno (kaskados antgalis F).
Siurblys kaskadai 0.55kW: Q= 15m3/h (Savh). Valdymas gali biti dubliuojamas: valdo lankytojas (ilankos
borto virtutineje dalyje sumontuojamas jungiklis): valdo personalas (galimybe fjungti/i§jungti bei blokuoti
irenginio veikima i valdymo i apsaugos skydo.
3
o
Plaukimo baseinas juostu suvyniojimo mechanizmas — Sistema skirta juostos suvyniojimui i baseino.
Grindyse irengiamas plieno dangtis i$ tlsio pusés prie luby pritvirtinimas maisas skiriamosioms juostoms v

faikyti viso 3vat
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Mas: ~
ner plieno apdaila . siurblys P=4kW, Q=80m3/h (Sm/h). Irenginio valdymas gali biti dubliuojamas: valdo .

lankytojas (uZ persipylimo groteliu, netoli irenginio, sumontuojamas jungiklis): valdo personalas (galimybe
ijungti/iSjungti bei blokuoti irenginio veikima S valdymo ir apsaugos skydo. Viso vt
Masaziniai baseinai MBI (didysis) ~ Vandens masazo sistema j pedas viso 12vat vandens purkstuky su ner
plieno apdaila , siurblys P—4KW. Q-80m3/h (Smh). Irenginio valdymas gali biti dubliuojamas: valdo
lankytojas (uZ persipylimo groteliu, netoli irenginio, sumontuojamas jungiklis): valdo personalas (galimybe
ijungti/igjungti bei blokuoti irenginio veikima S valdymo ir apsaugos skydo. Viso vt
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m Masaziniai baseinai MB2 (mazasis) — Vandens masazo sistema i nugara viso 12vnt vandens purkstuky su
ner plieno apdaila . siurblys P=4kW. Q=80m3/h ($m/h). Irenginio valdymas gali biti dubliuojamas: valdo
fankytojas (uZ persipylimo groteliy, netoli irenginio, sumontuojamas jungiklis): valdo Q
3, personalas (galimybé fjungti/iSjungti bei blokuoti irenginio veikima i3 valdymo ir apsaugos skydo. Viso
Tvat. =
2 Masaziniai baseinai MBI (didysis) ir MB2 (maasis) — Oro masao sistema viso 72vat oro purkstuky su s
. ner plieno apdaila . siurblys P=2.2kW. Q=220m3h . Irenginio valdymas gali buti dubliuojamas: valdo I
fankytojas (uz persipylimo groteliy, netoli irenginio, sumontuojamas jungiklis): valdo personaias (galimybé (s}
e, jungt/jungti bei blokuoti frenginio veikim iS valdymo ir apsaugos skydo. Viso vat. MBI — 2vat; MB2 —

Phugaros masazas 12vnt. G
72 vt perlinis oro masazas,
N

Inugaros masazas 1
144 vnt perinis oo
masazas

matyt gal 17/
[ Nugaros masazas 12vnt
E172 vnt perinis oro masa;

H

Papidar

pédy masazas 12vnt, £ 10
|| 72 vntperinis o

masazas j N
u

Q
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=
OZONAVIMO [RENGINYS I SISTEMAI &
m Ozonaviimo frenginys generuojantis iki 120g7 ozono. Galingumas 4,3icw. Ozono destruktorvs, plidiniai
vozmuvai Manometra , elekiros valdymmo skydas su dazmio keiiklu. [=
® OZONAVIMO IRENGINYS I SISTEMAL
. Ozonaviimo isenginys generuojantis iki 20/h ozono. Galingumas 1.2kw. Ozono destruktorius, plidiniai .
2 voztuvai. Manometrai , elekiros valdymo skydas su daznio keitikliu. [nd
(4]
<,

Q





 


 




   

