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SUTARTINIAI ZENKLAI SITUACLIOS SCHEMA P
PROJEKTUOJAMI BEKANALIAL SILUMOS TIEKIMO TINKLAL
PROJEKTUOIAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAT
T 1 PRASTUMIAMI ESAMAME NEPEREINAMAME KANALE
E52= "5 NAIKINAMISILUMOS TIEKIMO TINKLAI AR JY PRIKLAUSINIAL
[: PROJEKTAVIMO RIBA
PROJEKTUOJAMY $TLUMOS TINKLY APSAUGOS ZONOS RIBA
ZEMES SKLYPO RIBA
[K- medzio rasis; 8 - medzio eilés numeris brézinyefziniarastyje
1236 - kamieno diametras; 1 - medio bakles indeksas
" Lajos projekcia
Kamieno diametras 1.30 m aukStyje
| Kamieno kaklelio diametras
{__ Kamieno asis
—Sakny apsaugos plotas____
Medzio biklés indekso Zenklai
& 1-GERABUKLE
ymens spalva RGB - 23,181,44
4 2-PATENKINAMA BUKLE
ymens spalva RGB - 0,191,255
-4 3-BLOGABUKLE
Zymens spalva RGB - 147,39,143
-4 4-ZUVESZELDINYS
Zymens spalva RGB - 99,100,102
- SALINAMAS MEDIS
2Zymens spalva RGB - 205,32,39
5- SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSA TURINTIS MEDIS
Zymens spalva RGB - 176,108,59
Sakny apsaugos ploto spindulys senoliams medziams
apskaitiuojamas kamieno @ dauginant s 15
PASTABOS DEL ZELDINIY
1. ZEMES KASIMO BEI STATYBOS DARBAI VYKDOMI TIK SUDERINUS SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS MIESTO TVARKYMO IR
APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS IR ZELDINIU TVARKYMO POSKYRIU.
2. ZEMES KASIMO DARBAI 2 M ATSTUMU NUO MEDZIO KAMIENO VYKDOMI TIK RANKINIU BUDU ARBA KITOMIS PRIEMONEMIS (ORO KASTUVU), KAD
NEBOTY PAZEISTOS MEDZIY SAKNYS
3. VYKDANT ZEMES KASIMO IR STATYBOS DARBUS SALIA ESAMU MEDZIU BUTINAS KVALIFIKUOTO ARBORISTO DALYVAVIMAS. VYKDYTI BUTINASIAS
ARBORISTINES MEDZIJ TVARKYMO PRIEMONES, KAIP SAKNY PLOTO AR MEDZIU LAIY KOREGAVIMO DARBUS, BUTINA SU KVALIFIKUOTO ARBORISTO
PRIEZIORA,
4. MEDZIUS GENETI GALIMA NE VEGETACLIOS LAIKOTARPIU (NUO GRUODZIO IKI BALANDZIO MEN.).
5. STATYBOS DARBU VYKDYMO METU NUSTACIUS FAKTINIUS INZINERINIY TINKLU IR JU PRIKLAUSINIU BEI ZELDINIY NEATITIKIMUS TOPOGRAFINIAM
PLANUI IR PAAISKEJUS, KAD DEL TO BUTINA SALINTI MED]- BUTINA INFORMUOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS MIESTO
TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS IR iELDINIU TVARKYMO POSKYRI IR SPRESTI MEDZIO I8SAUGOJIMO GALIMYBES,
PRIEMONES AR SALINIMA. MEDZIO SALINIMUI BOTINA GAUTI LEIDIMA.
6. MEDZIU INVENTORIZAVIMA IR [VERTINIMA BEI TVARKYMA ZIORETI BREZ. CPO 204298/1-PP-ST.B-2 lapas 4.
BENDROS PASTABOS
1. $ILUMOS TIEKIMO TINKLU PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI TECHNINE UZDUOTI IR PROJEKTAVIMO SALYGAS NR. 22105,
2. SILUMOS TIEKIMO TINKLY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA, KURIOS PLOTIS PO § M NUO KANALO (VAMZDYNO) ISORINIY KRASTY, SIENOS.
3. SILUMOS TIEKIMO TINKLY SUSIKIRTIMO SU KITAIS INZINERINIAIS TINKLAIS AR JU PRIKLAUSINIAIS VIETOSE PO 2,0 M | ABI PUSES KASTI RANKINIU
BODU. ZEMIES KASIMO DARBUS VYKDYTI KITU INZINERINIY TINKLY AR STATINI APSAUGOS ZONOJE GALIMA TIK DALYVAUJANT $IU0S TINKLUS
EKSPLOATUOJANCIOS ORGANIZACLIOS ATSTOVAMS.
4. IBARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAL ATSODINAMA VEJA. ESAMU DANGU ATSTATYMO SPRENDINIUS ZIDRETI BREZINYJE TP-ST.B-4,
5. STATYBOS DARBAI VYKDOMI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 "STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA”, LRV 2004-02-11 NUTARIMU NR.155
PATVIRTINTU KELIU PRIEZIOROS TVARKOS APRAYU, LR SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIU KELIAIS [STATYMU, AUTOMOBILIU KELIU STANDARTIZUOTU
DANGU KONSTRUKCII) PROJEKTVAIMO TAISYKLEMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIIUSIAIS TEISES AKTAIS. PRADEDANT VYKDYTI ASFALTO ARDYMO IR
DARBO DUOBIY KASIMO DARBUS, BUTINA ATLIKTI ESAMOS SITUACIOS FOTOFIKSACIIA AR KITATP UZFIKSUOTI ESAMUS DANGU SLUOKSNIUS IR 1Y
STORIUS. GAUTA MEDZIAGA PATEIKTI SAVIVALDYBES ATSAKINGAM SKYRIUI IR SUSIDERINTI TIKSLIUS DANGY ATSTATYMO SLUOKSNIUS IR STORIUS,
ATSIZVELGIANT | FAKTINE BUKLE, JEI ISARDYTA DANGA NUO KELIO (GATVES) KRASTO YRA ARCIAU KAIP PER | METRA, DANGA ATSTATOMA IKI PAT
SI0 KRASTO,
6. SILUMOS TINKLY STATYBOS METU UZTIKRINTI PRIVAZIAVIMUS PRIE PASTAT.
7. PESCIUJU TERITORLOJE PER TRANSEJA IRENGTI LAIKINUS TILTELIUS PESTIESIEMS.
8. ELEKTROS, APSVIETIMO, RYSIU KABELIAT SUSIKIRTIMO SUPROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS  TIEKIMO TINKLAT
STATOMI ATVIRU BODU), APSAUGOMI JUOS ISRAMSTANT.
9. ELEKTROS, APSVIETIMO KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI
ATVIRU BUDU), DEDAMI | SUGAUBIAMUS DEKLUS. PRIES DARBU VYKDYMO PRADZIA BOTINA ISKVIESTI AB "ESO" ATSTOVA,
10. DARBUS VYKDANT ATVIRU BUDU, PRIES DARBY PRADZIA PRIVALOMA KREIPTIS | UAB "VILNIAUS APSVIETIMAS" IR SUDARYTI SUTART] DEL
LAIKINO APSVIETIMO ISKELIMO (VIETOS TERITORUOJE ZYMEJIMAS "EL. ST.1) DARBY VYKDYMO METU
11. TRECTUJU SALIU INTERESAT NEPAZEISTI.
0 2023-11 STATYBOS LEIDIMUIL KONKURSUL
UAIDA |SLEIDIMODATA| _KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
VAL, KoNsTITUCOS .| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. PN R SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO §K 01407-01 IKI $K 01109-T1 IR
NR 9“" e Q e;ﬂf ektra: mosmmvaar SKIRSTOMUJY NUO SK 01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G.,
Nigis? OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
BREZINYS: LAIDA
[SILUMOS TINKLU PLANAS SU ZELDINIY INVENTORIZAVIMU|
1500
STATYTOIAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI CPO 204298/1-TP-8T.B-5 1 4
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SUTARTINIAI ZENKLAIL

SITUACIIOS SCHEMA P

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI

PROJEKTUOJAMI BEKANALIAI SILUMOS TIEKIMO TINKLAI
PRASTUMIAMI ESAMAME NEPEREINAMAME KANALE

X=6065530.97
Y=5849.

010100240207

20603,

ASFALTO DANGA M. K. OGINSKIO G. 1 SKLYPE [+

ATSTATOMA VISU PLOTU IKI GATVES

SILUMOS TINKLAI REKONSTRUOJAMI
ANGA SIENOJE UZBETONUOJAMA IKI 8P [VADINIY SKLENDZIY

IR PADENGIAMA HIDROIZOLIACIJA

T8k C |
.D

I
VAMZDYNAS DEMONTUOJAMAS,
KANALAS NEDEMONTUOJAMAS,
ISSAUGOMAS MEDIS

DEMONTUOJAMAS = VAMZDYNAS
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NAIKINAMI $ILUMOS TIEKIMO TINKLAT AR Jif PRIKLAUSINIAT

065742.74
Y=584951.93

PROJEKTAVIMO RIBA

PROJEKTUOJAMY SILUMOS TINKLY APSAUGOS ZONOS RIBA

ZEMES SKLYPO RIBA

TR mezio rSis 8 - medzio elés numeris brézinyjelzmarastyie
// 1936 - kamieno diamelras; 1 - medzio biiklés indeksas

010100240389

B. Sruogos g. 2A

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno asis
“\___Sakny apsaugos plotas____

Medzio baklés indekso Zenklai

1- GERA BUKLE

Zymens spalva RGB - 23,181,44

2- PATENKINAMA BUKLE

zymens spalva RGB - 0,191,255

3- BLOGA BUKLE

ymens spalva RGB - 147,39,143

4- ZUVES ZELDINYS

ymens spalva RGB - 99,100,102

- SALINAMAS MEDIS

zymens spalva RGB - 2053239

5- SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSA TURINTIS MEDIS
ymens spalva RGB - 176,108.59

Bakny apsaugos ploto spindulys senoliams medziams
apskaiciucjamas kamieno @ dauginant is 15

X=6065690.33
84938.51
=6065689.24
4935.73

oy
x=6055536_94 PASTABOS DEL ZELDINIY
Y=584934.90 1. ZEMES KASIMO BEI STATYBOS DARBAI VYKDOMI TIK SUDERINUS SU VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACHOS MIESTO TVARKYMO IR
PK44 APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS IR ZELDINIY TVARKYMO POSKYRIU.
X=6065686.05 2. ZEMES KASIMO DARBAI 2 M ATSTUMU NUO MEDZIO KAMIENO VYKDOMI TIK RANKINIU BUDU ARBA KITOMIS PRIEMONEMIS (ORO KASTUVU), KAD
Y=584937.37 NEBUTY PAZEISTOS MEDZIY SAKNYS.

3. VYKDANT ZEMES KASIMO IR STATYBOS DARBUS SALIA ESAMU MEDZIY BUTINAS KVALIFIKUOTO ARBORISTO DALYVAVIMAS. VYKDYTI BUTINASIAS
ARBORISTINES MEDZIU TVARKYMO PRIEMONES, KAIP $AKNY PLOTO AR MEDZI LAJU KOREGAVIMO DARBUS, BUTINA SUKVALIFIKUOTO ARBORISTO
PRIEZIORA.

MEDZIUS GENETI GALIMA NE VEGETACLIOS LAIKOTARPIU (NUO GRUODZIO KI BALANDZIO MEN,).

STATYBOS DARBU VYKDYMO METU NUSTACIUS FAKTINIUS INZINERINIY TINKLY IR 1 PRIKLAUSINIU BEI ZELDINIY NEATITIKIMUS TOPOGRAFINIAM
PLANUI IR PAAISKEIUS, KAD DEL TO BOTINA SALINTI MED]- BOTINA INFORMUOTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLIOS MIESTO
TVARKYMO IR APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS APLINKOS APSAUGOS IR ZELDINIU TVARKYMO POSKYRI IR SPRESTI MEDZIO 1SSAUGOJIMO GALIMYBES,
PRIEMONES AR SALINIMA. MEDZI0 SALINIMUT BUTINA GAUTI LEIDIMA.

6. MEDZIY INVENTORIZAVIMA IR [VERTINIMA BEI TVARKYMA ZIURETI BREZ. CPO 204298/1-PP-STB-2 lapas 4.

s

X=6065624.34

BENDROS PASTABOS
1. $ILUMOS TIEKIMO TINKLU PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI TECHNINE UZDUOT] IR PROJEKTAVIMO SALYGAS NR. 22105.
2. $ILUMOS TIEKIMO TINKLY APSAUGOS ZONA YRA ZEMES JUOSTA, KURIOS PLOTIS PO 5 M NUO KANALO (VAMZDYNO) ISORINIY KRASTY, SIENOS.

3. SILUMOS TIEKIMO TINKLY SUSIKIRTIMO SU KITALS INZINERINIAIS TINKLAIS AR JU PRIKLAUSINIAIS VIETOSE PO 2,0 M | ABI PUSES KASTI RANKINIU
BODU. ZEMES KASIMO DARBUS VYKDYTI KITY INilNERIN!U TINKLY AR STATINIY APSAUGOS ZONOJE GALIMA TIK DALYVAUJANT SIUOS TINKLUS
EKSPLOATUOJANCIOS ORGANIZACIIOS ATSTOVAMS

4. ISARDYTOS ESAMOS DANGOS ATSTATOMOS PILNAL ATSODINAMA VEJA. ESAMU DANGU ATSTATYMO SPRENDINIUS ZIORETI BREZINYJE TP-STB4.

5. STATYBOS DARBAI VYKDOMI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 "STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA", LRV 2004-02-11 NUTARIMU NR.155
PATVIRTINTU KELIY PRIEZIUROS TVARKOS APRASU, LR SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIY KELIAIS ISTATYMU, AUTOMOBILIY KELI STANDARTIZUOTU
DANGU KONSTRUKCIY PROJEKTVAIMO TAISYKLEMIS KPT SDK 19 IR KITAIS SUSIUSIAIS TEISES AKTAIS. PRADEDANT VYKDYTI ASFALTO ARDYMO IR
DARBO DUOBIY KASIMO DARBUS, BUTINA ATLIKTI ESAMOS SITUACIOS FOTOFIKSACIIA AR KITAIP UZFIKSUOTI ESAMUS DANGY SLUOKSNIUS R I
STORIUS. GAUTA MEDZIAGA PATEIKTI SAVIVALDYBES ATSAKINGAM SKYRIUIIR SUSIDERINTI TIKSLIUS DANGY ATSTATYMO SLUOKSNIUS IR STORIUS,
ATSIZVELGIANT | FAKTINE BUKLE. JEI ISARDYTA DANGA NUO KELIO (GATVES) KRASTO YRA ARCIAU KAIP PER | METRA, DANGA ATSTATOMA IKI PAT
$I0 KRASTO,

6. $ILUMOS TINKLY STATYBOS METU UZTIKRINTI PRIVAZIAVIMUS PRIF PASTATV.

7. PESCIUJU TERITORIOJE PER TRANSEIA [RENGTI LAIKINUS 'I’ILTEL'I'QE‘PESTIESIEMS,

8. ELEKTROS, APSVIETIMO, RVSIU KABELIAI SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS TIEKIMO TINKLAI
STATOMI ATVIRU BUDU), APSAUGOMI JUOS ISRAMSTANT.

9. ELEKTROS, APSVIETIMO KABELIAT SUSIKIRTIMO SU PROJEKTUOJAMAIS SILUMOS TIEKIMO TINKLAIS VIETOSE (SILUMOS TIEKIMO TINKLAI STATOMI
ATVIRU BUDU), DEDAMI | SUGAUBIAMUS DEKLUS. PRIES DARBU VYKDYMO PRADZIA BUTINA ISKVIESTI AB "ESO" ATSTOVA,

10. DARBUS VYKDANT ATVIRU BODU, PRIES DARBY PRADZIA PRIVALOMA KREIPTIS | UAB "VILNIAUS APSVIETIMAS" IR SUDARYTI SUTART] DEL
LAIKINO APSVIETIMO ISKELIMO (VIETOS TERITORIIOIE ZYMEIIMAS "EL. ST.1") DARBU VYKDYMO METU.

11, * SILUMOS TINKLAI ATKARPOSE NUO TSk A IKI Tsk B, NUO_MI12 IKI Tk.D IR NUO T3k D IKI T3k.C, TINKLAMS NEISLAIKANT NORMINIU ATSTUMY NUO

PASTATO M. K. OGINSKIO G. 3, NEREKONSTRUOJAMI_JEI STATYBOS METU BUS NUSTATYTA, KAD SILUMOS TINKLAI MINETOSE ATKARPOSE YRA_{VARINES

BUKLES__JIE BUS REMONTUOJAMI NEKEICIANT ESAMOS PADETIES, ESAMU TINKLU ASYJE (ESAMOJE VIETOJE) NEPADIDINANT APSAUGOS ZONOS PLOTO,

NEPAZEIDZIANT TRECIYJU SALIY INTERESQ (M. K. OGINSKIO G. 1). REMONTO DARBY ATVEJU, ISARDYTOS DANGOS BUS ATSTATYTOS | PRADINE PADET].

12. TRECIYJU SALIY INTERESAI NEPAZEISTI.
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0 202311 STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUL
LAIDA | ISLEIDIMO DATA| _ KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL, CONSTITUCTIOS PR. 23, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

1 DOK. S SILUMOS TIEKIMO TINKLUY NUO $K 01407-01 IKI $K 01109-T1 IR

TLL kTS 02,
INFOGENERVEKTRALT SKIRSTOMUJY NUO SK 01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G.,
OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

NR we E eﬁ%

BREZINYS: LAIDA
ISILUMOS TINKLUY PLANAS SU ZELDINIY INVENTORIZAVIMT
M1:500 0
STATYTOITAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI CPO 204298/1-TP-ST.B-5 2 4
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PASTABOS

1. SILUMOS TIEKIMO TINKLI) PROJEKTAS ATLIKTAS PAGAL AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI TECHNINE UZDUOT] IR PROJEKTAVIMO SALYGAS NR. 22105.

2. STATYBOS DARBAI GATVES RIBOSE VYKDOMI VADOVAUIANTIS STR1.06.01:2016 "STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA", LIETUVOS
VYRIAUSYBES 2004-02-11 NUTARIMU Nr. 155, PATVIRTINTU KELIY PRIEZIDROS TVARKOS APRASU, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO
AUTOMOBILIU KELIAIS [STATYMU, VILNIAUS MIESTO TARYBOS 2018-03-07 SPRENDIMU Nr. 1-1419, AUTOMOBILIL KELIU STANDARTIZUOT!) DANGL
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PJOVIS 3-3 PJOVIS 4-4 (PRASTUMIMAS) PJOVIS 5-5
ISmontuojama g/b kanalo perdenginio plok$té spéjamoji juosta Esamas g/b kanalas
' .o h “q Esamas gruntas
= = - Projektuojami bekanaliai
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) ® g - Yo L 2R _Gruntas
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C T L AL T T ] min100 .
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| £
g
Projektuojami bekanaliai vamzdziai Projektuojami bekanaliai vamzdziai
2d323.9/450 2d323.9/450
PASTABOS
1. G/B KANALU MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE STATYBOS METU.
2. NEISLAIKANT REIKIAMO NORMATY VINIO ATSTUMO TARP G/B KANALO LOVIO SIENELES IR SILUMOS TINKLU VAMZDYNO, ISMONTUOJAMA LOVIO
VIENOS PUSES SIENELE ARBA VISAS LOVYS.
3. JEI TRANSEJA NESLAITUOJAMA, JA BUTINA SUTVIRTINTI KLOJINIAIS AR KITU PATIKIMU BUDU.
0 2023-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA|  KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. J— OKSOII(;TSSIIII{II:T’%IIJSOS PR. 23c, SVTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: i}
DOK. ‘ g "'\..\ TEL, 868737002, SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO SK 01407-01 IKI SK 01109-T1 IR
NR. %;‘lfl’le Q e_q.m)'e Ktra nroeenervicracr SKIRSTOMUJU NUO SK 01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G.,
‘IIIII OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
. BREZINYS: LAIDA
REKONSTRUOJAMU SILUMOS TINKLU PJUVIAI 0
%{I}ﬁgs STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI CPO 204298/1-TP-ST.B-7 1 1




SULINIU ALTITUDES

Sulinio Nr.
Zemés VamzdZio Vamzdsi . . 1 . Sulinio
PIOVIS 1-1 arl)taigfli?'llAs" ViréaL}'sDa"ltitudé Sker:rrrﬁ.lzo ?;r(im) Sglllt?tll? dga.%i.lyto Sullnl((;nz;ukstls Skfélsl?)uo Pastabos
Ketinis liukas Ketinis dangtis "ST"
(rakinamas) Ny et e ..
/ S1 110,76 109,19 168,3/250 109,29 1,47 1500 su v. i$leidimu ir nuorinimu
700 T S
7/ i Sulinio dangtis Ziedui 32 110,15 108,48 168,3/250 108,58 1,57 1500 su v. isleidimu ir nuorinimu
v RN >
= ] LK /7 / . _ $3 111,18 110,18 139,7/ 225 110,28 0,90 1000 su v. i$leidimu ir nuorinimu
= V 7, % Uzdaromoji armattira
= £ // S4 114,0 112,0 114,3/200 112,10 1,90 1500 su nuorinimu ir nuorinimu
g / S5 116,29 113,70 88,9/160 113,80 2,49 2000 su v. iSleidimu ir nuorinimu
£ /] Sieninis ziedas S6 126,83 125,32 76,1/140 125,42 1,41 1500 su v. iSleidimu ir nuorinimu
= Sleninis ziedas
© 7 S7 110,30 108,92 88,9/160 109,02 1,28 1500 su v. ileidimu ir v. i§leidimu
z ‘L 38 109,84 108,94 76,1/140 109,04 0,80 1000 su nuorinimu ir nuorinimu
/ " "
A ‘L S9 107,50 106,30 60,3/125 106,40 1,10 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
S /
§ X/, $10 110,23 109,14 114,3/200 109,24 0,99 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
(=3 /
§ // Sl 1 115,0 113,90 114,3/200 114,00 1,00 1500 su v. iSleidimu ir nuorinimu
<t g 7
~100| Dap Dap |>100 ‘Az Pamaty blokas S12 114,70 113,30 76,1/140 113,40 1,30 1500 su v. ileidimu ir nuorinimu
150 (Dap110+325)/250 (Dap>225) $13 110,81 109,77 88,9/160 109,87 0,94 1000 su v. i§leidimu ir nuorinimu
1000/1500/2000 g14 1 10,72 109,36 60,3/125 109,46 1,26 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
S15 110,72 109,91 60,3/125 110,01 0,71 1000 su v. isleidimu ir nuorinimu
PLANAS $16 | 108,66 107,29 60.3/125 107,39 1,27 1500 su v. Sleidimu i nuorinimu
300 -
[T] [T] $17 | 108,50 107,02 60,3/125 107,12 1,38 1500 su v. i¥leidimu ir nuorinimu
1 1
T 318 110,13 108,46 42,4/110 108,56 1,57 1500 suv. isleidimu ir nuorinimu
/ LT \\ .
/ \ S19 111,40 1 10,75 60,3/1 25 1 10,85 0,55 1000 su v. i§leidimu ir nuorinimu
' S20 111,44 110,69 60,3/125 110,79 0,65 1000 su nuorinimu ir nuorinimu
o /’gﬂ:% : $21 111,70 110,61 60,3/125 110,71 0,99 1500 su v. i3leidimu ir nuorinimu
= 7 - — op) 110,50 108,91 48,3/110 109,00 1,50 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
(=]
g { . . - Q‘\ﬁ 23 135,50 132,60 76,1/140 132,70 2,80 2000 su v. i§leidimu ir nuorinimu
N\ N\
\ﬁjj \&'//% S24 135,70 133,75 60,3/125 133,85 1,85 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
L] 4 $25 127,33 125,42 60,3/125 125,52 1,81 1500 su v. ileidimu ir v. idleidimu
: ‘ AN SEEE S S 131,0 129,71 60,3/125 129,81 1,19 1500 i¥leidimu ir nuorini
, , , , , su v. i§leidimu ir nuorinimu
~| = S26
$27 116,50 114,36 60,3/125 114,46 2,04 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
‘ ‘ §28 116,50 114,65 48,3/110 114,75 1,75 1500 su v. iSleidimu ir nuorinimu
' ' S29 123,50 121,70 60,3/125 121,80 1,70 1500 su v. iSleidimu ir nuorinimu
|_i_| |_i_| S30 126,80 125,25 48,3/110 125,35 1,45 1500 su v. i§leidimu ir nuorinimu
0 2023-11 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
Pastabos: LAIDA ISLEIDIMO DATA|  KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. ‘ KONSTITUCLIOS PR. 23c, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
1. Papildomai armuoti ir uzbetonuoti tarpus tarp pamatiniy bloky taip, kad Sulinys gulty visu savo perimetru. DOK. .mi"""""""m..\ o SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO 8K 01407-01 IKI $K 01109-T1 IR
2. Ventiliy rankenélés turi biti sumontuotos vidinéje armatiiros mazgo puséje. ‘ ”"iiie ne lektra moammixma SKIRSTOMUJU NUO S$K 01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G,
Mo ) T M. K. OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
3. Suliniy ziedai turi buti su lipynémis, jei Sulinio gylis yra> 1000 mm. _
4, Ketinis liukas ankeruojamas prie perdangos plokstés. BREZINYS: ] ) ] LAIDA
5. Sklendziy Suliniai, kurie yra kelio, automobiliy parkavimo aiksteliy zonoje, Sulinio ziedus jy sandiiras, liuko UZDARYMO VOZTUVU APTARNAVIMO SULINIAI SULINIAI
ir Sulinio ziedo sandiros i§ iSorés padengti hidroizoliacija, turi bliti su hermetiniai liukais, liuko virSus 0
privalo buti sumontuotas minimaliai aukS¢iau asfalto , trinkeliy ar kitos kietos dangos. KALBOS | STATYTOIAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
6. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo buti liuko centre. TRUMP. 5 5
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI CPO 204298/1-TP-ST.B-8 1 1
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| - I_ i g I — ! H KVAL. - KONSTITUCIOS PR. 23c, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
N il Jﬁ ) ] DOK. '.\ll“"' N SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO $K 01407-01 IKI §K 01109-T1 IR
STENINE [VORE D=160 ——  —— — 1} i SIENINE [VORE D-250 NR. '”"i|e neyle ktra: mroammvermair | SKIRSTOMUIY NUO $K 01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G.,
i L] N OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Rekonstruojami vamzdynai.
Nerekontruojami vamzdynai. Tikslas-
prijungti prie rekonstruojamo vamzdyno.
0 + Darby vykdymo riba
* Matmentis tikslinti vietoje pagal esamg padét;.
PASTABOS
1. Raudona spalva pazyméti elementai pagal projektavimo uzduotj
nekei¢iami, o tik prijungiami prie rekonstruoto tinklo.
2. Plieniniai vamzdZiai izoliuojami akmens vata ir apdengiami apsaugine plévele.
3. Pramoniniu budu izoliuoty vamzdziy galuose montuojamas sandarinimo antgalis.
4. Prie§ pradedant vamzdyny montavimo darbus i$valyti §ilumos kameros dugng.
5. Uzmarytas sienines angas i§ iSorés padengti hidroizoliacine medziaga.
6. Silumos tiekimo tinklai montuojami esamoje asyje pagal esamg situacija.
7. Visus matmenis tikslinti statybos darby metu.
0 2023-11 STATYBOS LEIDIMUL, KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA|  KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTYS)
KVAL. s KONSTITUCIJOS PR. 23c, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
DOK. y gno" \ L a0, SILUMOS TIEKIMO TINKLY NUO SK 01407-01 IKI SK 01109-T1 IR
NR. Qﬁile SQ e |i‘|/ e kt A" DNFO@ENERVEKTRALT SKIRSTOMUJU NUO SK 01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G.,
||||III OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
B ' BREZINYS: LAIDA
VAMZDYNU MONTAVIMAS SK01407-01
M 1:50 0
KALBOS | STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT AB VILNIAUS SILUMOS TINKLAI CPO 204298/1-TP-ST.B-10 1 1
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Silumos tickimo tinkly (Antakalnio g., Tvere¢iaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

AB ,Vilniaus Silumos tinklai*

Vilniaus miesto Silumos
tiekimo tinkly nuo SK 01407-
01 iki SK 01109-T1 ir
skirstomujy nuo SK 01109
(Antakalnio g., Tvereciaus g.,
Oginskio g.) rekonstravimo
projektas

TECHNINE UZDUOTIS



Silumos tiekimo tinkly (Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

TECHNINE UZDUOTIS

ﬁ': Pavadinimas Reikalavimai
l. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas AB Vilniaus Silumos tinklai, registracijos adresas Elektrinés g. 2, Vilnius, adresas
(UZzsakovas) korespondencijai Spaudos g. 6-1, Vilnius, jmonés kodas 124135580

2. Pirkimo objektas Pirkimo objektas:

[0 Techninio projekto parengimas
[l Projekto vykdymo priezidros paslaugos

3. Projekto Silumos tiekimo tinkly nuo SK 01407-01 iki SK 01109-T1 ir skirstomyjy nuo SK 01109
pavadinimas (Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g) Vilniuje rekonstravimo projektas

4. Statinio adresas Vilniaus miestas: Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g.

5. Statiniy grupés | Silumos tinklai (inzineriniai tinklai).
sudetis

6. Statinio (-iy) ar | Magistraliniai, skirstomieji, jvadiniai Silumos tinklai skirti tiekti centralizuotg Silumine
statiniy grupés | energija Antakalnio g. esantiems statiniams.
paskirtis ir | Silumos tinkly parametrai:
bendrieji o leistinas slégis 16 bary;

(techniniai ir e leistina temperatdra 120 °C;
paskirties) rodikliai e vamzdyno diametrai nuo DN 40 iki DN 300.

7. Statinio  statybos | Galimos $ios statinio / statiniy grupés statybos rasys:
rasis [0 statinio rekonstravimas

8. Statinio kategorija | Galimos Sios statiniy / statiniy grupés statinio kategorijos:

e neypatingasis statinys;
e |l grupés nesudétingasis statinys.

9. Esamos  statinio | Esami Silumos tiekimo tinklai pakloti 1961-1989 metais, kuriy vidutinis amzius apie 51
konstrukcijos, jy | metai. Vamzdynai yra paveikti korozijos, susilpnéje prie nejudamy atramy ir
funkciné paskirtis | Susidéveje kompensatoriai, kameros, vamzdyny armatdra. Numatomo rekonstruoti

Silumos tiekimo tinkly ruozo ilgis — 1,932 km.

10. Duomenys  apie | Rekonstruojami visi Silumos tiekimo tinklai nuo SK 01407-01 iki SKO1109-T1 ir
statytojo  turimus | skirstomyjy nuo SK 01109 (Antakalnio g., TvereCiaus g., Oginskio g.), jskaitant
ar numatomus | Peseimininkius taip pat.
jsigyti jrenginius ir
statybos
produktus

11. LésSy dydis | 1,131 min. Eury be PVM
projekto
realizavimui

Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy | Perkamos Sios projekto sudedamuyjy daliy parengimo paslaugos:
apimtis: e bendroji;

e sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
e Kkonstrukcijy;
e elektroniniy rySiy (telekomunikacijy);
e Silumos gamybos ir tiekimo;
e pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
o statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.
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Silumos tiekimo tinkly (Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

12.1.

projektavimo
paslaugos

Perkamos jprastos projektavimo paslaugos, kurias teikéjas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ir
kity norminiy teisés akty reikalavimus, kurie apima: prisijungimo salygy uzsakyma,
prisijungimo salygy gavima, techninio projekto parengima, projekto suderinimg su AB
Vilniaus Silumos tinklais (toliau — UZsakovas) ir visomis suinteresuotomis Salimis bei
statyba leidZiancio dokumento gavima.

Projekto sprendiniai turi bdti racionalds ir ekonomiSkai pagrjsti bei suderinti su
Uzsakovu. Uzsakovui rastu papraSius, paslaugos teikéjas turi pateikti sprendiniy
parinkimo motyvus ir ekonominj pagrindima atlikus palyginamajj skirtingy sprendiniy
kainy skai€iavima.

Projekto sprendiniai turi bati pakankamo detalumo, iSsamis, kad rangos darby
vieSojo pirkimo metu konkurso dalyvis galéty suskaiciuoti tikslig pasitlymo sgmatine
verte.

Paslaugos teikéjas turi uztikrinti ir esant poreikiui pateikti dokumentus, uztikrinancius
jog projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms atitinkan€ioms statybos
produktus, medziagas ir jrenginius gali teikti ne maziau kaip 3 (trys) skirtingi
gamintojai.

Pagrindiniai preliminards projektuojamy trasy techniniai rodikliai nurodyti 1 priede,
kurie gali kisti. Parinkti vamzdyny skersmenys ir ilgiai rekonstruojamam tinklui turi bati
suderinti atskirai su Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje nustatyto termino
pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy. Rekonstruojamo ruozo schema
pavaizduota 2 priede.

12.2.

kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1) Paslaugos teikéjas, esant poreikiui, turi savarankiSkai pasirGpinti esamy ir
papildomy duomeny gavimu ar atnaujinimu, reikalingy techniniam projektui
parengti i$ visy suinteresuoty Saliy:

e naujy projektavimo salygy uzsakymas, taip pat pateikty projektavimo sglygy
papildymas, pratesimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy pateikty ir trOkstamy inzineriniy, geodeziniy,
geologiniy, geotechniniy ir archeologiniy tyrinéjimo dokumenty atnaujinimas,
papildymas, uzsakymas, suderinimas ir gavimas;

e projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery,
vamzdziy aukSciy ir kt. informacija);

e sklypy ir pastaty savininky sutikimai (derinimai);

e Nacionalinés Zemeés tarnybos (NZT) sutikimo projektuoti ir rekonstruoti /
statyti statinius ir inzinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés zeméje
gavimas.

o atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus;

e derinti kultdros paminkly objekty laiking nukélimg (transportavimg ir
saugojima), kol vykdomi rangos darbai ir jy atstatyma j pirmine bikle;

2) Pagal Uzsakovo pateiktus preliminarius duomenis, iSanalizavus situacija
teritorijoje (techniniai projektai, detalieji planai ir t.t.) ir, laikantis 17 punkte
nustatyty reikalavimy, suderines sprendinius su UZsakovu, privalo:

o suprojektuoti dalj Silumos tinkly rekonstrukcijg (nuo SK 01407-01 iki SK
01109-T1 ir skirstomyjy nuo SK 01109);
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parinkti optimaliausius Silumos tinkly trasuotés techninius sprendinius
(jvertinus pateiktus priedus, galimas alternatyvas, ekonominius rodiklius),
kurie nereikalauty papildomy investicijy, sujungiant naujai paklotus Silumos
tinklus su esamais Silumos tinklais;
atsizvelgti j vietas, kur Silumos tiekimo tinklai kerta pagrindines gatves, jog
vamzdynas gali bati klojamas prastimimo bddu esamuose kanaluose;
planuoti Silumos tinkly rekonstravimo darbus etapais. Etapus planuoti
atsizvelgiant j Siuos aspektus:

1) rekonstravimo darbai turi biti vykdomi ne Sildymo sezono metu;

2) rekonstravimo darby metu vartotojai turi bdti apripinti karStu

vandeniu, atjungimai gali bati tik trumpalaikiai, t. y. iki 5 pary.

esant poreikiui, sutarties galiojimo metu suprojektuoti laikino ir / ar nuolatinio
informacinio stendo pastatymo vietg objekte ir suderinti su savivaldybe bei
kitomis suinteresuotomis Salimis leidimus ir kt. reikalingus dokumentus.

Vadovautis Lietuvos Respublikos Specialiujy Zzemeés naudojimo salygy
jstatymu:

parenges Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytus dokumentus
Siuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sglygomis kreiptis j Nekilnojamojo turto
kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojg dél Zzemeés sklypo registro
jraso ir (ar) zymos panaikinimo ir (ar) pakeitimo, kai dél rengiamo projekto
nelieka objekto dél kurio buvo nustatyta apsaugos zona arba objektas
pasikeicia taip, kad dél jo nustatyta apsaugos zona taip pat pasikeicia;

iki statybg leidziancio dokumento iSdavimo ar jrengimo projekty, kuriems
jstatymy nustatytais atvejais statybg leidZiantys dokumentai neiSduodami,
suderinimo su suinteresuotomis institucijomis ir (ar) asmenimis dienos, gauti
dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo j atsirandancias apsaugos zonas
patenkancio Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo savininko,
valstybinés ar savivaldybés Zzemés patikétinio, o kai Zzemés sklypas
nesuformuotas — valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikimg dél Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos nustatymo. Sutikimo turinys turi atitikti
teisés akty reikalavimus.

parengti, dél projektuojamo Silumos perdavimo tinklo, Zemés sklypui naujai
nustatomos ir (ar) pasikeitusios (panaikintos) Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro
nuostatuose nurodytus erdvinius duomenis.

per teisés aktuose nustatyta terming Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui Nekilnojamojo turto kadastro ir
Nekilnojamojo turto registro jstatymy nustatyta tvarka pateikti praneSimg apie
naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) jstatyme nurodytas
teritorijas kartu su Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose nurodytais
nustatyty teritorijy erdviniais duomenimis ir j Sias teritorijas patenkanciy arba
nebepatenkanciy (kai pasikeité ar buvo panaikinta anksciau nustatyta ta pati
teritorija) Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemés sklypy unikaliais
numeriais ir informuoti Uzsakova apie zymos padaryma.

Tais atvejais, kai néra nustatytas servitutas, suteikiantis teise tiesti, naudotis
ir aptarnauti Silumos tinklus, paslaugy teikéjas privalo gauti ir kartu su
Projektavimo rezultatu pateikti UZzsakovui zemés savininky, valstybinés
zemes patikétiniy, nuomininky, zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy
sutikimus, suteikiancius teise jrengti ir eksploatuoti tinklus valstybinéje ir/ar
privagioje Zeméje, organizuoti sutarciy dél servituty, specialiyjy Zzemés
naudojimo salygy nustatymo, sudarymag, parengti tam reikalingus
dokumentus, teisés aktuose nustatyta tvarka apskaiciuoti kompensacijas,
mokamas uz naudojimasi privacia ar valstybine Zzeme Uzsakovo vardu, pagal
UZsakovo suteiktg jgaliojima, sudaryti servituty nustatymo sutartis pas
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notarg. Derindamas projektg su Zemés savininkais, nuomininkai, naudotojais
ir valstybinémis institucijomis Paslaugy teikéjas privalo vadovautis Uzsakovo
vidaus akty reikalavimais.
UZsakovas, i$ anksto pranedes, pavedimo sutartimi suteiks visus batinus jgaliojimus
projektuotojui veikti jo vardu, pildant paraiSkas bei gaunant reikiamg medziaga
institucijose pagal kompetencija.
12.3. projekto vykdymo | Projekto vykdymo priezidra turés bati vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos
priezidra statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais dokumentais.
Lankymosi statybvietéje laikas ir tvarka: kartg per 2 savaites (ne maziau kaip 4 val.
per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietéje pagal suderintg su Uzsakovu
grafika. Tiekejas pateikia uzsakovui grafikg derinimui per 7 k. d. po rangos sutarties
jsigaliojimo dienos. | klausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy
atsakyti ne ilgiau kaip per 5 d. d. (bet ne veéliau kaip iki sekancio susirinkimo).
13. Paslaugy teikimo | 3 (trys) metai nuo  sutarties jsigaliojimo dienos arba iki visiSko sutartiniy
pradzia ir trukmé jsipareigojimy jvykdymo. Nustatomi Sie preliminaris atskiry projekty / projekto daliy
parengimo laikai:
[0 Technininio projekto parengimas ir suderinimas su Uzsakovu.
0 Trukmé: 180 mén.
[0 Projekto vykdymo priezilros paslaugos.
Trukme: visg statybos laikotarp;.
Pastabos:
1) Statybg leidzian€io dokumento gavimo trukmé ir atitinkamo projekto
ekspertizés atlikimo trukmé j paslaugy terminus nejskaiciuojami.
lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14, Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti galiojanciy privalomyjy statinio projekto rengimo
dokumentams dokumenty ir kity galiojan¢iy norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
taikomi teisés | sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktdros plétra.
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai  bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy
planavimo
dokumentai.
15. Aplinkosaugos, Rekonstrukcijy metu ir po statiniai ir sklypai turi atitikti:
sveikatos, e Zeldiniy projektavimas vykdomas vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant
saugomos statybos darbus, taisyklémis bei kitais norminiais aktais. AiSkinamajame raste
teritorijos ir ir projekte identifikuoti visus medzius ir kriimus patenkancius j Silumos tinkly
nekilnojamosios apsaugine zong, remiantis ne tik topografiniais duomenimis, bet ir faktine
kultGros paveldo situacija bei esant neatitikimais detalizuoti topografine nuotraukg.Taip pat
vertybés pagal esamg situacija atskirai detalizuoti Zeldiniy panaikinimg, persodinimg
apsaugos arba i§saugojima;
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reikalavimai e projektuojama taip, kad bdty maksimaliai iSsaugoti medziai, Zeldiniai ir
esamos dangos projektuojamy Silumos tinkly vietovéje;
e triukSmo ir oro tarSos reikalavimus;
e Zmoniy su negalia reikalavimus;
e gaisrinés saugos reikalavimus;
o atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;
e Kitus reikalavimus.

16. Techniniai, Projekto dokumentacijoje jrangos zyméjimui naudoti esamus operatyvinius
kokybiniai pavadinimus, Zenklinimus ir numerius. Jrangos Zenklinimas sutartiniais simboliais
(estetiniali, naujai sudaromose technologinése, kontrolés ir matavimo bei valdymo jrangos
komforto, funkcinése schemose bei grafiniuose vaizduose turi atitikti UZzsakovo naudojamus
energinio jmonéje. Visi jrenginiai ir medziagos privalo turéti Europos Sajungos atitikties
naudingumo, vertinimo dokumentus. Paslaugos teikéjas jrengimy zenklinimy lenteliy dyd;,
triukSmo lygio ir | medziagg ir kitas savybes privalo suderinti su Uzsakovu iki 13 punkto 2 papunktyje
t.t.) reikalavimai | nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty reikalavimy.
pagal statinio | Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) taisyklémis:
projekto e 2011 m. birzelio 17 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
sprendiniy dalis 1-160 ,Del Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykliy

patvirtinimo*;

e 2009 m. birzelio 10 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu Nr.
1-82 ,Dél vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy patvirtinimo*.

16.1. bendroji dalis Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus .

16.2. sklypo sutvarkymo | Pagal reglamenty STR 1.04.04:2017 nustatytus reikalavimus. Ardomy dangy ir
(sklypo plano) gerbivio atstatymas pagal esamy dangy tipus, Zeldiniy iSsaugojimas ir

persodinimas.

16.3. konstrukcijy daliai | Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés

hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.
Suprojektuoti naikinamas kameras, atsizvelgiant | kameros sienos konstrukcija, kai
sienos monolitinés - demontuojama perdanga, o kai sienos blokinés papildomai
demontuojama virSutinés eilés blokai. Demontuojami vamzdynai ir visos metalo
konstrukcijos, uzmurijami kanalai ir kamera uzpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos
kameros sieny konstrukcijos ir panaikinty kamery kontdrai privalo bati atvaizduoti
topografinéje nuotraukoje. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie naikinamas ir
paliekamas kameras.

16.4. telekomunikacijy; | Paslaugy teikéjas projektuodamas turi atsizvelgti | rySiui su serveriu galimus du

variantus ir suderinti su Uzsakovu optimaliausia sprendinj:

e prijungti prie artimiausio Silumos punkto valdiklio rySio jrenginiy;

e projektuoti judriojo rySio modema.
Prioritetas - esant galimybei prijungimas prie esamo Silumos punkto valdiklio rySio
jrenginiy.

e Judriojo rysio tinklas (2G/3G/4G);

e 2G kategorija: ne blogesné kaip Class12;

e 3G kategorija: ne blogesné kaip R7;

e 4G kategorija: ne Zzemesné kaip Cat 4;

e 2G dazniy juostos: 3 (1800MHz), 8 (900MHz);

e 3G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 8 (900MHz);

e 4G dazniy juostos: 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz),

20 (800MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz).

Laidinio tinklo charakteristikos:
Ne maziau 1 vnt. RJ45 prievady palaikanciy IEEE 802.3, IEEE 802.3u standartus;
Nuolatines sroves 9-30 V jtampos per PoE-IN prievada.
Matavimo signalas perduodamas Modbus TCP/IP protokolu j Uzsakovo sistemas
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Wonderware 2017 System Platform ir Wonderware Intouch 9.5, Elektrinés g. 2.

16.5.

Bendri
reikalavimai

Gedimy kontrolés sistema

Sistemos veikimas:

1) sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto Sildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyna, kad bdty galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos
gedimus/pratekéjimus.

2) pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
jmontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi bati ne didesné kaip 1 Q.
3) sistema turi sugebéti aptikti bet kokig drégme, atsiradusig puty izoliacijoje,
matuojant bangine varzg (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti
aptikti defektg iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to,
sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrdkimg ir turi bati paruosta
bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

4) vamzdyny galuose gedimy kontrolés sistemos laidai yra iSvedami i§ po izoliacijos
ir sujungiami. Prie sujungty laidy privalo bati lengvas priéjimas, kad reikalui esant,
bity galimybé neardant Silumos izoliacijos juos atjungti. Laidas turi bdti izoliuotas.

5) naujai suprojektuotus vamzdynus jungiant su esamais gamykloje izoliuotais
vamzdynais su gedimy kontrolés sistema, gedimy kontrolés laidus sujungti j bendrg
grandine:

e (Qginskio g. 9 naujy vamzdyny GKS laidus sujungti su esamais gamykloje
izoliuotais vamzdynais j Oginskio g. 7 puse (laidy ilgis 81 m.) + 40 m per
pastats;

e naikinamos SK 01109-05 vietoje, jrengti atskirg patikros taska nuo

detektoriaus Tveregiaus g. 12 SM;
e Tvereciaus 5 pr. - Tvereciaus 5 pb. ruozas nekei¢iamas, per pastatg GKS
laidus sujungti.
6) jirengti atskirg gedimy kontrolés sistemos detektoriy su jungiamujy dézuciy, Sunty
ir koaksialiniy kabeliy komplektu patalpose, suderintose su Uzsakovu.
7) gedimy kontrolés sistemos detektoriy techniniai reikalavimai: Ethernet jungtis
duomeny perdavimui j uzsakovo gedimy kontrolés sistemos server;.
8) naujai suprojektuoty vamzdyny gedimy kontrolés sistema nejungiama j bendrg
grandine su esamais gamykloje izoliuotais vamzdynais. Naujy vamzdziy laidai
sujungiami movoje:
o Naikinamos SK 01109-03 vietoje;
e Qginskio g. 11 pastate.

16.6.

Silumos gamybos
ir tiekimo;

1) Projektinis vamzdyny ir kitos jrangos tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 30 mety.

2) Vamzdynus irvisg kitg sléging jranga projektuoti leistiniems terpés slégiui— 1,6
Mpa, temperatarai — 120°C.

3) Rekonstruojamiems Silumos tiekimo tinklams naudoti pramoniniu bidu izoliuotus
plieninius vamzdzius pagal standarta LST EN 253:2019 ,Centralizuoto Silumos
tiekimo vamzdziai“ arba lygiavertj. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio apvalkalo.
Vamzdziai turi bati su gedimy kontrolés sistema, kurios varza turi atitikti esamy
naudojamy vamzdyny parametrus (Zemos varzos).

4) Nekanaliniai pramoniniu btdu izoliuoti vamzdziai turi bdti projektuojami
vadovaujantis LST EN 13941-1:2019 ir 13941-2:2019 arba lygiaverciais. Plieniniai
vamzdZiai turi atitikti techninius reikalavimus nurodytus LST EN 10217-2 (arba
lygiaveriame) suvirintiems arba LST EN 10216-2 (arba lygiaveréiame) — besidliams
sléginiams vamzdziams.

5) Plieniniai vamzdziai, alkanés, peréjimai turi bati pagaminti
i$ plieno kurio savybés ne prastesnés kaip P235GH (ramaus stingimo) plieno.
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6) Silumos tinkly uzdaromyjy voztuvy (sklendziy) gamintojas turi bati jsidieges 1ISO
9001 ar lygiaverte kokybés vadybos sistema. VozZtuvai (sklendes) turi tureti “CE”
zymeéjima.

7) Plienings, privirinamos, rutulinés sklendés PN = 1,6 Mpa, Ty4> 120°C (kai DN 2
200 su rankinio valdymo reduktoriumi) sandarumo klasé ne Zzemesné kaip “A” i§
abiejy pusiy, tinkamos naudoti Silumos kamerose arba kolektoriuose.

8) Sklendziy pralaidumas turi biti parinktas pagal Zemiau pateiktg lentele:

Salyginis skersmuo DN, (mm)

DN, mm 300 400 500 600

Pralaidumas KV Kv = 4500 Kv=7100 | Kv=10500 | Kv=18500

Tarpinéms skersmenims naudoti vidurkio Kv reikSme.
Vir§s DN 600 sklendziy Kv reikSmé neturi bati mazesné uz 20000m3/h

9) Bekanalinés technologijos vamzdynams naudojamos pramoniniu bidu izoliuotos
rutulinés sklendés, jrengiamos pozeminiuose Sulinéliuose.

10) Sklendziyir kitos vamzdyno armatdros poreikis ir vieta magistraliniuose,
skirstomuosiuose ir jvadiniuose tinkluose vamzdyny atsiSakojimy vietose jvardinta TU
1 priede, galutinis jy poreikis ir vieta turi bati suderinti derinama su UZsakovu iki 13
punkto 21 papunktyje nustatyto termino pabaigos, laikantis 17 punkte nustatyty
reikalavimy.

16.7.

pasirengimo
statybai ir statybos
darby
organizavimo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

16.8.

statybos
skaiCiuojamosios
kainos nustatymo;

Pagal STR 1.04.04:2017 ir kitais galiojanciais teisés aktais.

17.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, ju
pritarimui ir pan.

Paslaugos teikéjas privalo apsilankyti objektuose, jvertinti esamg situacijg, galimas
alternatyvas ir visus sprendinius suderinti su Uzsakovu

Derinimas vyksta e. pastu, pateikiant visg biting informacijg derinimo proceddroms
atlikti.

Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas i§ anksto informaves
UzZsakovg turi konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu
paaiSkéja, kad reikia keisti jau suderintus su Uzsakovu sprendinius, Paslaugy
teikéjas pries priimdamas sprendimus turi gauti Uzsakovo pritarima tokiy sprendiniy
pakeitimui. Tuo atveju, kai reikalingas pakartotinis sprendiniy derinimas su Uzsakovu,
paslaugy suteikimo terminas néra prailginamas ir paslaugos kaina nekinta.

Projektinés dokumentacijos klaidos, neatitikimai normatyviniams dokumentams,
taisomi neatlygintinai visg sutartyje nurodytg laikotarpj.

Jei Paslaugy teikéjas techniniame projekte nenumato batiny atlikti darby, netiksliai
nurodo darby kiekius ar iSaiSkéja kitos techninio projekto klaidos, projektuotojas turi
papildyti ar iStaisyti projektine dokumentacijg per 5 d.d. neatlygintinai.

Esant techninio projekto klaidoms ar netikslumams, Uzsakovui pareikalavus,
Paslaugy teikéjas per Saliy suderintg terming, bet ne véliau kaip iki statybos
uzbaigimo procediry pabaigos, privalo neatlygintinai pasalinti iSaiSkéjusius techninio
projekto trikumus ir iSleisti nauja techninio projekto laida ir / ar pakoreguoti statyba
leidZiantj dokumenta.

Paslaugy teikéjas turi parengti paraiS8ka prisijungimo salygoms gauti. Gaves

2020-03-19
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Silumos tiekimo tinkly (Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil.

NF. Pavadinimas Reikalavimai
prisijungimo saglygas, Paslaugy teikéjas turi pateikti Projekta UZsakovo sudarytai
derinimo komisijai.
Paslaugy teikéjas yra atsakingas uz visus jgaliojimus, licencijas, sutikimus,
patvirtinimus ir leidimus, reikalingus vykdyti jsipareigojimus pagal Sig Technine
specifikacijg ir privalo uztikrinti, kad jie visi baty gauti laiku ir galioty visg sutarties
vykdymo laikotarpj. 18laidas susijusias su tokiy jgaliojimy, licencijy, sutikimy,
patvirtinimy ir leidimy gavimu apmoka Paslaugy teikéjas.
Paslaugy teikéjas privalo Uzsakovui pateikti visus techninius dokumentus, kuriuos
nurodo Uzsakovas.
Paslaugy teikéjas atsako uz projektavimo sglygy gavima, Projekto parengima, visy
reikiamy leidimy statybos darbams atlikti gavima UZsakovo vardu.

18. Informavimas apie | Paslaugos teikéjas, per 2 savaites nuo projektavimo paslaugy sutarties jsigaliojimo
projekto dienos turi pateikti Uzsakovui visy pagal sutartj rengiamy projekto daliy parengimo
sprendiniy bdkle, | grafikg (toliau — Grafikg). Grafike turi bdti pateiktos kiekvienos projekto dalies
projekto atliekamy projektavimo paslaugy pozicijos, susietos su kalendoriniu grafiku:
sprendiniy e sprendiniy parengimas derinimui su derinanc¢iomis institucijomis ir Uzsakovu;
pateikimas ir e projekto sprendiniy suderinimas su derinanciomis institucijomis ir Uzsakovu
derinimas su bei suderinty projekto daliy byly parengimas ekspertizei ir atidavimas
Uzsakovu Uzsakovui;

o projekto daliy sprendiniy koregavimas ir atsakymas j bendrosios projekto
ekspertizés pastabas, gaunant teigiamus visy projekto daliy ekspertizés
jvertinimus;

e projekto daliy skaitmeniniy ir popieriniy byly suformavimas ir pateikimas j IS
Jnfostatyba® statybg leidZzianciam dokumentui gauti.

Paslaugos teikéjas kas savaite nuo Grafiko patvirtinimo, turi el. paStu informuoti
UzZsakova apie rengiamy projekto daliy bikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant
neatitikimui (vélavimui) informuoti UZsakovg apie priezastis, pateikti patikslinta
Grafikg, kuris gali bati tvirtinamas tik Uzsakovui pritarus.

Paslaugos teikéjas, Uzsakovui rastiSkai papraSius (oficialu rastu, el. pastu), per 1 d.
d. nuo praSymo iSsiuntimo dienos, turi patiekti Uzsakovui informacijg apie rengiamy
projekto daliy bikle.

19. Statinio ar statiniy | Pagal parengta techninj projektg bus perkami rangos darbai. Rangovas, su kuriuo
grupeés bus pasiraSyta rangos sutartis, prieS darby pradzig turés organizuoti darbo projekto
projektavimo ir | parengima.
statybos
eiliSkumas

20. Reikalavimai Projektai rengiami lietuviy kalba.
projekto  rengimo
dokumenty kalbai
(-oms)

21. Nurodymai statinio | Techninio projekto sprendinius Uzsakovo perziarai, derinimui ir (arba) pastaboms
projekto Paslaugos tiekéjas pateikia skaitmeniniu *.pdf. inzineriniy tinkly planus .DWG, .DGN
dokumenty formatu.
komplektavimui, Derinimui Paslaugos tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta, patikrintg ir pilnos
jforminimui ir | apimties Techninj projektg. Jei Paslaugos tiekéjo pateiktas Techninis projektas
pateikimui neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas, jame randama daug

techninio pobidzio ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto
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Silumos tiekimo tinkly (Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g.) rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ekspertizés, gauti statybos leidziantj dokumentg ir (arba) jame yra ne visos
Techninio projekto sudedamosios dalys, Uzsakovas turi teise Techninio projekto
derinimui nepriimti ir grazinti jj Paslaugos tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas
neprivalo detalizuoti konkreCiy trokumy, o Techninis projektas bus laikomas
nepateiktu.

Techninis projektas laikomas suderintu, kai jj pasiraSo UZsakovo atstovai. Po
Techninio projekto suderinimo bet kokius Techninio projekto pakeitimus Paslaugos
teikéjas turi derinti su Uzsakovu i$ naujo Siame skyriuje nurodyta tvarka.

Projekto ekspertizei pateikiama:

1 egz. popierinéje formoje (su visais reikalingais paraSais dokumentuose ir
bréziniuose), ir 2 egz. CD laikmenoje skaitmeninéje formoje (.PDF failai su
reikalingais paraSais dokumentuose ir bréziniuose, sutrumpinti aiSkinamieji rastai
.DOC/DOCX formatu, bendrieji statinio rodikliai lenteléje .DOC/DOCX formatu,
suderinimo nuorasas .DOC/DOCX formate, derinimai nuskanuoti .JPG formatu,
inZinieriniy tinkly suvestinis brézinys .PDF formatu, sgnaudy ziniarad¢iai .XLS/XLSX
formatu).

Jkélimui _j IS, Infostatyba“ pateikiama (uz informacijos jkélima j IS, Infostatyba” ir
statybos leidimo gavima atsako Paslaugos teikéjas):

1 egz. CD laikmenoje skaitmeninéje formoje (.ADOC failai ne didesni kaip 30mb, visy
privalomy byly turiniai .DOC/DOCX formate, statiniy lentelé su statinio kategorija,
paskirtimi, diametrais ir kt. reikalingais duomenimis).

Po statybos leidimo gavimo projekto galutiniam priémimui — perdavimui:

4 egz. popierine forma ir 2 egz. CD laikmenose elektronine forma (visi dokumentai ir
bréziniai pasirasyti projekto daliy vadovy ir nuskanuoti spalvotu rézimu .PDF formatu;
parengty techninio projekto byly dokumentai skaitmeninéje laikmenoje, Kkuriy
pagrindu buvo rengiama viso objekto iSpildomoji dokumentacija .DWG, .DGN,
.DOC/DOCX, .XLS/XLSX, .DOCX, .TIF ir kitais redaguojamais formatais, rinkmeny
turinys turi bati sudarytas tvarkingai ir lengvai perzitrimas). Vienas i§ elektroninés
formos egzemplioriy turi bati pateikiamas nuasmenintais duomenimis.

Techninio projekto Uzsakovui teikiamy byly pavadinimai ir byly iSdéstymo tvarka
skaitmeninégje laikmenoje turi atitikti Techninio projekto byly iSdéstyma popieriniame
variante.

Paslaugos tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks
visus Sutarties ir taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendiniai (skaiCiavimai ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam statinio darby
vykdymui ir statinio eksploatavimui pagal paskirt;.

22.

Ekspertizés
atlikimas

Tiekéjas privalo pateikti projekta / projekto dalis ekspertizei, vadovaujanti Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, STR 1.04.04:2017 ir kitais normatyviniais
dokumentais.

Ekspertizes organizuoja UzZsakovas. Jei Techninis projektas bus teikiamas
ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Darby vélavimg yra atsakingas
Paslaugos tiekéjas. Techninj projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugos tiekéjas
turi koreguoti neatlygintinai.
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Vilniaus miesto magistraliniy Silumos
tinkly nuo SK 01407-01 iki SK 01109-T1 ir
skirstomuyjy nuo 5K 01109 rekonstrukcija

Techniné uzduotis 1 priedas

Esami tinklai Po rekonstrukcijos
£ 1S
£ 1S
- || E £ £ £
3 © ~ o < o
r) el o =] o =]
. € [}=1 =] £ > €
Nr. Atkarpos pavadinimas s —g £ & € £ & 1S
hd Q “w = [ v
E1El £ | 3 = 2 A
k) o 4 ) = 4 ) =
X~ =~ 0 c 2 c
© © c =1 = =
a a = e = T
] ] o L]
4] =] () =3
(%] (%]
1 01407-01 + 01109 1963 N 325 300 118.0 | 323.9 300 118.0
2 01109 + 0110971 1963 N 325 300 105.2 | 323.9 300 105.2
3 Tvereciaus 5 pb. + Tvereciaus 7 1965 N 76 70 32.0 60.3 50 32.0
4 Tvereciaus 3 pb. + Tvereciaus 5 prad. 1964 N 76 70 34.8 76.1 65 34.8
5 Tverediaus 3 jpj. + Tverediaus 3 pb. 1964 T 76 70 5.1 76.1 65 5.1
6 Tvereciaus 3 pr. + Tvereciaus 3 jpj. 1964 T 76 70 5.6 88.9 80 5.6
7 01109-26 + Tvereciaus 3 pr. 1964 N 76 70 53.0 88.9 80 53.0
8 01109-26 + Antakalnio 83/1 1964 N 89 80 24.7 76.1 65 24.7
9 Boileriné ANO3 + 01109-26 1965 N 89 80 37.5 88.9 80 37.5
10 KB ANO3 Il atsiSak. 1965 T 89 80 9.8 88.9 80 9.8
11 01109 =+ Boileriné ANO3 1965 N 219 200 35.8 168.3 150 35.8
12 KB ANO3 jvadas 1965 T 219 200 16.2 168.3 150 16.2
13 KB ANO3 | atsisak. 1965 T 219 200 4.1 168.3 150 4.1
14 Boileriné ANO3 + 01109-01 1965 N 219 200 13.0 168.3 150 13.0
15 01109-07 + TverecCiaus 26 1967 N 57 50 13.0 60.3 50 13.0
16 01109-06 + 01109-07 1979 N 57 50 9.7 60.3 50 9.7
17 01109-06 + Tvereciaus 22 1976 N 57 50 14.0 60.3 50 14.0
18 01109-05 + 01109-06 1967 N 89 80 32.8 76.1 65 32.8
19 01109-05 =+ Tvereciaus 20 1967 N 57 50 8.4 60.3 50 8.4
20 01109-03 R +01109-03 jpj. 1 1967 T 89 80 4.6 88.9 80 4.6
21 Tverediaus 8 + 01109-03 1967 N 133 125 38.7 88.9 80 32.0
Nuo prisijungimo prie magistr. trasos
22 ruozo tarp SK 01408 ir $K 01410 iki 3K 508 500 10.0
01109-03
a3 | Tveretiaus8prad. +TvereCiaus8jpj.+ | 1q¢7 | ¢ | 133 | 125 | 110 | 889 | 80 | 110
Tvereciaus 8 pab.
24 01109-02 + Tvereciaus 8 1967 N 133 125 11.2 88.9 80 11.2
25 01109-02 + Tvereciaus 10 1967 N 57 50 71.5 76.1 65 71.5
26 Tverediaus 6 + 01109-02 1967 N 133 125 27.0 76.1 65 27.0
a7 | Tverediaus6prad. = TvereCiaus6ipj- + | 1967 | 1 | 133 | 125 | 110 | 761 | 65 | 11.0
Tvereciaus 6 pab.




28 01109-01 + Tvereciaus 6 1967 133 125 26.0 139.7 125 26.0
29 01109-01 + Tvereciaus 4 1965 159 150 17.0 168.3 150 17.0
30 | Tverediausdprad. = TvereCiaus4jp. = | 4qqq 159 | 150 | 13.9 | 1683 | 150 | 13.9
Tvereciaus 4 pab.
31 Tverediaus 4 + 01109-10 1965 159 150 25.0 168.3 150 25.0
32 01109-10 + Antakalnio 85 1965 57 50 17.5 60.3 50 17.5
33 01109-10 + 01109-11 1965 159 150 50.0 139.7 125 50.0
34 01109-11 + Antakalnio 87 1965 57 50 17.0 60.3 50 17.0
35 01109-11 + Oginskio M.K. 11 1965 57 50 20.0 60.3 50 20.0
36 01109-11 + 01109-12 1965 159 150 49.0 139.7 125 49.0
37 01109-12 + Antakalnio 89 1965 45 40 13.0 42.4 32 13.0
38 01109-12 + 01109-13 1965 133 125 23.4 139.7 125 23.4
39 01109-13 + Oginskio M.K. 9 1965 57 50 11.0 60.3 50 11.0
40 01109-13 +01109-14 1965 133 125 47.0 139.7 125 47.0
41 01109-14 + Antakalnio 91 1965 57 50 43.5 60.3 50 435
42 01109-14 + Oginskio M.K. 5 1972 57 50 23.5 60.3 50 23.5
43 01109-14 +01109-15 1965 133 125 31.0 114.3 100 31.0
44 01109-15 + Oginskio M.K. 1 1965 57 50 14.5 48.3 40 14.5
45 01109-15 + Antakalnio 93 1964 133 125 49.0 114.3 100 49.0
6 Antakalnio 93 prad..+AntakaIn|o 93 jpj. + 1964 108 100 12.0 1143 100 12.0
Antakalnio 93 pab.
47 Antakalnio 93 + 01109-16 1964 108 100 10.0 114.3 100 10.0
48 01109-16 + 01109-17 1967 108 100 125.6 114.3 100 79.0
Nuo prisijungimo prie magistr. trasos
49 ruoZo tarp SK 01410 ir SK 01411 iki SK 1143 | 100 79.0
01109-17
50 01109-17 + Oginskio M.K. 4 1967 45 40 9.0 48.3 40 9.0
51 01109-17 + Oginskio M.K. 6 1967 57 50 77.3 60.3 50 77.3
52 01109-17 +01109-19 1967 89 80 43.5 88.9 80 43.5
53 01109-19 + 01109-20 1967 76 70 41.5 76.1 65 41.5
54 01109-20 =+ Lentupio 10 1967 57 50 9.0 60.3 50 9.0
55 01109-20 + Lentupio 8 1967 57 50 37.7 48.3 40 37.7
56 01109-19 + Oginskio 19 1973 57 50 42.8 60.3 50 42.8
57 01109-16 + Antakalnio 95 1964 89 80 28.3 88.9 80 28.3
58 Antakalnio 95 prad..+Antaka|n|o 95 jpj. + 1964 89 30 11.0 88.9 30 11.0
Antakalnio 95 pab.
59 Antakalnio 95 + Antakalnio 97 1964 89 80 34.9 88.9 80 34.9
60 Antakalnio 97 prad..+AntakaIn|o 97 ipj. + 1964 89 30 11.0 88.9 30 11.0
Antakalnio 97 pab.
61 Antakalnio 97 + 01109-18 1964 89 80 85.6 76.1 65 85.6
62 01109-18 + Antakalnio 99 1964 57 50 8.0 60.3 50 8.0




63 01109-18 + Antakalnio 99 1964 N 57 50 70.1 60.3 50 70.1

SK 01109 — naikinama, jrengiant sklendziy $ulinj ne vaZiuojamosios dalies zonoje.

SK 01109-01 — naikinama, jrengiant du sklendZiy ulinius.

SK 01109-02 — naikinama, jrengiant du sklendZiy Sulinius arba sklendes j Tvereciaus g. 12 puse,
sumontuoti ruoze Tvereciaus 8 jpj - Tverediaus 8 pab, uz at$akos j SM.

SK 01109-03 — naikinama, sujungiant vamzdynus su esamais gamykloje izoliuotais vamzdziais, GKS laidai
nejungiami j bendrg grandine.

SK 01109-05 — naikinama, jrengiant sklendziy $ulinj j Tvereciaus g. 20.

SK 01109-06 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius.

SK 01109-07 — naikinama.

SK 01109-10 — naikinama, jrengiant sklendZiy $ulinj j Antakalnio g. 85.

SK 01109-11 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 01109-12 — naikinama, jrengiant sklendZiy $ulinj j Antakalnio g. 89.

SK 01109-13 — naikinama, jrengiant sklendZiy $ulinj j Oginskio g. 9.

SK 01109-14 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 01109-15 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 01109-16 — naikinama, jrengiant du sklendziy $ulinius.

SK 01109-17 — naikinama, jrengiant tris sklendZiy $ulinius.

SK 01109-19 — naikinama, jrengiant sklendZiy $ulinj j Oginskio g. 19.

SK 01109-20 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius.

SK 01109-26 — naikinama, jrengiant du sklendZiy $ulinius.

Pastabos:

1. Jvertinti esamy (nenaikinimy) kamery bikle (perdengimas, sienos, grindys, jy iSorés
hidroizoliacija) ir pagal poreikj atlikti ekspertize, pateikiant ekspertizés iSvada \ akta.

2. Naikinamos kameros — kai sienos monolitinés, demontuojama perdanga, kai sienos blokinés
papildomai demontuojama virsutinés eilés blokai, demontuojami vamzdynai ir visos metalo konstrukcijos,
uzmirijami kanalai ir kamera uZpilama gruntu. Nedemontuotos Silumos kameros sieny konstrukcijos
privalo bati atvaizduotos topo nuotraukoje.

3.  Galutinis sklendziy Suliniy poreikis bus numatytas projekto derinimo metu.

4. Visisklendziy suliniai, projektuojami ne kelio, automobiliy stovéjimo aiksteliy zonoje. Jei to
iSvengti nejmanoma, parinkti vietas su mazesniu eismo intensyvumu, Sulinio Ziedus, jy sandiras, liuko ir
Sulinio Ziedo sandiros i$ iSorés padengti hidroizoliacija, numatyti hermetinius (nepraleidziancius vandens)
liukus, liuko virsus privalo bati sumontuotas minimaliai auksc¢iau asfalto, trinkeliy ar kitos kietos dangos.

5. Montuojant sklendziy Sulinj, sklendés privalo bati liuko centre, jei sklendziy Sulinio gylis yra =
1000 mm privaloma jrengti kopécias.
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2022 m. birzelio 7 d. projektavimo salygos Nr. 22105
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PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr.

Vilniaus Silumos tinklai

TVIRTINU:

2022 m. birzelio 7 d.

22105

Galioja iki 2027 m. birzelio 7 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Silumos tiekimo tinkly nuo SK 01407-01 iki SK 01109-T1 ir skirstomyjy nuo SK 01109
(Antakalnio g., Tvereciaus g., Oginskio g.), Vilniuje, rekonstravimo projektas.

2. UZsakovas, statytojas:

‘AB Vilniaus $ilumos tinklai jm. k. 124135580 Elektrinés g. 2, LT-03150 Vilnius

3. Prijungimo taskas:

8K01407-01, $K01109/1, $K01109-03.

4. Slégis prijungimo taske:

Sildymo sezono | Ne $ildymo Dimensija
metu sezono metu
4.1. | Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske,  0,76-0,90 0,80-1,05 MPa
4.2. Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske 0,37-0,61 0,50-0,70 MPa
4.3. Slégiy skirtumas 0,10-0,50 0,13-0,55 MPa
5. Skaiciuotinas Silumos tinkly temperatiirinis grafikas prijungimo taske:
5.1.| Tiekiamo $ilumneS$io temperatiira 115 °C;
5.2.| Grazinamo Silumnesio temperatiira 60 °C;
6. Projektuojamo objekto Silumos poreikiai:
Esami Silumos Nauji
poreikiai Silumos
poreikiai
6.1.| Bendras Silumos poreikis 0,000 0,000 MW,
6.2.| Poreikis Sildymui 0,000 0,000 MW;
6.3. | Poreikis kar§tam vandeniui 0,000 0,000 MW,
6.4. | Poreikis védinimui 0,000 0,000 MW,
6.5. Poreikis technologijai - - MW;
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7. Uzsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

7.1. Silumos tinklus pagal AB Vilniaus $ilumos tinkly parengta techning uzduotj ir prie
techninés uzduoties pateiktg situacijos plana.

8. UZsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

8.1. Silumos tinklus pagal $iy salygy 7.1. punkto reikalavimus.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medziagoms:

9.1. Reikalavimai Silumos tinklams:

9.1.1. Silumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidy kontrole pramoniniu biidu izoliuotais
vamzdziais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais pakeitimais bei jame nurodytais
kitais standartais ar normomis.

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdyny eksploatacijos resursa, darbinj ir iSbandymy slégius,
temperatlirg, vamzdzio diametrg ir sienelés storj vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vélesniais
pakeitimais.

9.1.1.2. Projekte turi buti nurodyti vamzdyny gamykloje pagaminty atsiSakojimy tipai.
Numatant negamyklinius atsiSakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su
nekanaliniais) biitina parinkti jy tipa, pateikti $iy mazgy detalius brézinius. Esant nenumatytiems
vamzdyny atsiSakojimo atvejams atlikti atsparumo skai¢iavimus vadovaujantis LST EN
13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vélesniais pakeitimais ir pateikti §iy mazgy atsparumo
skai¢iavimus bei jy montavimo detalius brézinius.

9.1.1.3. Plieniniy vamzdziy medziaga turi biiti plienas, kurio kokybé ne Zzemesné kaip P235GH
(ramaus stingimo) arba lygiavertés markés. Plieniniai vamzdziai turi atitikti techninius
reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverciuose
standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertj - besitliams
sléginiams vamzdziams.

9.1.1.4. Lauko Silumos tinkly vamzdynams projektinis slégis 1,6 MPa, projektiné temperatiira -
120 C.

9.1.2. Neislaikant norminiy atstumy nuo Silumos tiekimo tinkly ir kity statiniy, Silumos tiekimo
tinklams numatyti pereinamajj kanala (kolektoriy). Silumos tiekimo tinkly pereinamajj kanala
(kolektoriy) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty
jrengimo taisykliy 72 p. reikalavimus.

9.1.3. Statybg leidzian¢iame dokumente turi biiti iSvardinti visi leidziami statyti statiniai,
iskaitant rekonstruojamus Silumos tiekimo tinklus, nurodant jy unikalius numerius. STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas*.

9.1.4. Vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (toliau — SZNJ) 8 str.
nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostaty, patvirtinty LRV 2002-04-15 nutarimu Nr.
534, 1341 p. Statytojas parenggs projekta ir gaves statybg leidziantj dokumentg (toliau — SLD),
per 10 d. d. nuo SLD gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto
registro tvarkytojui (toliau — NTK ir NTR tvarkytojas) teisés akty nustatyta tvarka privalo
pateikti pranesimg apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SZN] nurodytas
teritorijas (Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonas), kurio pagrindu biity jregistruotos Zymos.
Apie zymos atlikimg informuoti AB Vilniaus Silumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie
zymos padarymag gavimo i§ NTK ir NTR tvarkytojo dienos.

9.1.5. Vadovaujantis SZNS] 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD i§davimo, Statytojas privalo gauti
7emés savininky sutikimus dél SZNS] nurodyty teritorijy (ilumos perdavimo tinkly apsaugos
zony) nustatymo zemés savininky sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir
juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinés ar savivaldybés zemés patikétinio sutikimai turi
buti gauti LRV ar savivaldybés tarybos nustatyta tvarka.

9.1.6. Projekto bendrojoje ir Silumos tiekimo dalyse Statytojas (uzsakovas) privalo nurodyti, kad
lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali bliti numatytas atskiru etapu.
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10. Kiti reikalavimai:

10.1. Pateikti AB Vilniaus $ilumos tinklams iki statybos pradzios:

10.1.1. Silumos tiekimo tinkly projekta *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais
Silumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siysti el. pastu info@chc.It).

10.2. Projektas turi biti suderintas su tre¢iosiomis $alimis.

10.3. Pateikti AB Vilniaus Silumos tinklams uzbaigus statybos darbus:

10.3.1. Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos i§duotg Silumos jrenginiy techninés buklés
patikrinimo pazymos bei statybos uzbaigimo akto kopijas, tuo paciu iskviec¢iant AB Vilniaus
Silumos tinkly atstova iSduoty prisijungimo salygy jvykdymo patikrinimui.

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais Silumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba

* dxf) formate.

10.4. ISsaugoti Silumos tiekima esamiems vartotojams.

10.5. Prisijungima prie veikiané¢iy $ilumos tinkly vykdyti ne $ildymo sezono metu.

10.6. Apie Silumos tiekimo tinkly statybos pradzig, ne véliau kaip prie§ 2 darbo dienas,
informuoti atsakinga AB Vilniaus $ilumos tinkly tinklo planavimo ir plétros komandos (TPPK)
darbuotoja, mob. tel. 861304988. TPPK Spaudos g. 6-1, Vilnius.

10.7. Per du metus nuo $iy techniniy (projektavimo) salygy isdavimo datos negavus statyba
leidzian¢io dokumento, biitina kreiptis j Silumos tiekéja dél techniniy (projektavimo) salygy
patikslinimo.

Rengeé:

Tikrino:

(parasas)

Salygas gavau:

(Statytojo (uzsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardé; juridinio asmens pavadinimas) (para3as) (data)
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SILUMOS TRASOS SKERSMENS PARINKIMO PATIKRINAMASIS SKAICIAVIMAS

OBJEKTAS: SILUMOS TIEKIMO TINKLU NUO §K01407-01 IKI $K01109-T1 IR SKIRSTOMUJU NUO SK01109 (ANTAKALNIO G., TVERECIAUS G., M.
K. OGINSKIO G.), VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

Eilés Nuo -iki Qs.v. Qkv Quiso Gviso | Lproj.trasa Ah \Y D Pastabos
Nr. Mw Mw Mw m3/h m Pa/m m/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 SK01407-01- SK01109-T1 219,20 323,9/450
2 M2 — M4 6 84 29,80 104 1,4 168,3/250
3 M4 — M37 0,751298 | 0,834918 | 1,586216 | 24,8 35,70 249 1,37 88,9/160
4 M37 — M41 (Antakalnio 83) 0,239578 | 0,280283 | 0,519861 | 8,13 31,90 33 0,63 76,1/140
5 M37 — M38 0,51172 | 0,554635 | 1,066355 | 16,7 58,10 174 0,98 88,9/160
6 M38 — jpjova Tverediaus 3 0,165146 | 0,168635 | 0,333781 | 5,22 230 0,9 60,3/125
7 M38 — M39 0,346574 | 0,386 0,732574 | 11,45 44,70 135 0,9 76,1/140
8 M39a — PK81 (Tvereiaus 7) 0,173287 | 0,193 0,366287 | 5,73 48,10 127 0,7 60,3/125
9 M4 — M5 5,1 74 23,0 81 1,2 168,3/250
10 M5 — M29 1,67 24 34,80 73 0,87 114,3/200
11 M29 — jpjova Tvereéiaus 6 0,230274 | 0,251 0,481274 | 6,9 222 1 60,3/125
12 M29 — M30 1,4 21 32,0 56 0,76 114,3/200
13 M30 — PK59 (Tvereciaus 10) 0,230274 | 0,22097 | 0,451244 | 7,05 76,90 71 0,54 76,1/140
14 M30 - M31 1,2 17 18,0 40 0,64 114,3/200
15 M31 — ipjova Tvereciaus 8 0,230274 | 0,251 0,481274 | 6,9 222 1 60,3/125
16 M31 —-M32 1,2 17 18,0 40 0,64 114,3/200 | Vartotojai nuo SK01109-03
17 M35 — M5a 3,335549 | 3,206421 | 6,54197 | 102,27 33,70 139 1,6 168,3/250
18 M5a — jpjova Tvereliaus 4 0,230274 | 0,251 0,481274 | 7,52 196 0,58 60,3/125
19 M5a — M6 3,105275 | 2,955421 | 6,060696 | 94,75 25,90 122 1,47 168,3/250
20 M6 — PK30 (Antakalnio 85) 0,230274 | 0,251 0,481274 | 7,52 21,80 196 1,11 60,3/125
21 M6 — PK9 2,875001 | 2,704421 | 5,579422 | 87,2 4,50 111 1,4 168,3/250
22 PK9 - M7 2,875001 | 2,704421 | 5,579422 | 87,2 45,80 111 1,4 168,3/250
23 M7 —M19 (Oginskio 11) 0,051 0,109 0,160 2,50 24,50 69 0,37 60,3/125
24 M7 — M8 2,824001 | 2,595421 | 5,419422 | 84,7 2,0 169 1,55 139,7/225
25 M8 — M20 (Antakalnio 87) 0,18608 | 0,156 0,34208 | 5,35 17,60 131 0,8 60,3/125
26 M8 - M9 2,637921 | 2,439421 | 5,077342 | 79,4 46,70 172 1,5 139,7/225
27 M9 — M21 (Antakalnio 89) 0,054661 | 0,077921 | 0,132582 | 2,07 13,90 180 0,5 42,4/110
28 M9-M10 2,58326 | 2,3615 494476 | 773 24,90 164 1,5 139,7/225
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29 M910- M22 (Oginskio 9) 0,055 0,109 0,164 2,56 11,90 77 0,38 60,3/125




30 M10-Ml1 2,52826 | 2,2525 4,78076 | 74,74 43,60 149 1,75 139,7/225
31 M11-PK35 (Antakalnio 91) 0,173287 | 0,193 0,366287 | 5,73 44,50 157 0,86 60,3/125
32 Mll-Mlla 2,354973 | 2,0595 4,414473 | 69,0 5,90 142 1,65 139,7/225
33 M1la— M23 (Oginskio 5) 0,141886 | 0,13956 | 0,281446 | 4,40 21,80 156 0,65 60,3/125
34 Mlla—M12 2,213087 | 1,91994 | 4,133027 | 64,61 35,0 107 1,2 114,3/200
35 M12—- M24 (Oginskio 1) 0,055 0,109 0,164 2,56 10,30 95 0,6 48,3/110
36 M12-M13 2,158087 | 1,81094 | 3,969027 | 50,0 44,10 100 1,2 114,3/200
37 M13— jpjova Antakalnio 93 0,251208 | 0,22 0,471208 | 7,37 220 1,0 60,3/125
38 M13-MI14 1,906879 | 1,59094 | 3,497819 | 43 23,80 237 1,59 114,3/200
39 M14-M25 0,979246 | 0,821508 | 1,800754 | 28,15 30,70 196 1,24 88,9/160
40 M25- jpjova Antakalnio 95 0,251208 | 0,183754 | 0,434962 | 6,80 185 0,9 60,3/125
41 M25-M26 0,728038 | 0,637754 | 1,365792 | 21,35 45,50 104 1 88,9/160
42 M26- jpjova Antakalnio 97 0,251208 | 0,183754 | 0,434962 | 6,80 185 0,9 60,3/125
43 M26-M27 0,47683 | 0,454 0,93083 | 14,55 91,80 203 1,12 76,1/140
44 M27- PK45 (Antakalnio 99 SP1) 0,238415 | 0,227 0,465415 | 7,28 5,40 202 111 60,3/125
45 M27— M28 (Antakalnio 99 SP2) 0,238415 | 0,227 0,465415 | 7,28 68,30 202 1,11 60,3/125
46 M14-M15 0,927633 | 0,769432 | 1,697065 | 26,53 111,0 136 0,96 114,3/200
47 M15-M33 0,297746 | 0,388 0,685746 | 10,7 7,0 119 0,85 76,1/140
48 M33—PK65 (Oginskio 4) 0,160494 | 0,137 0,297494 | 4,32 7,10 290 1,06 48,3/110
49 M33— M34 (Oginskio 6) 0,137252 | 0,251 0,388252 | 6,07 79,0 190 0,89 60,3/125
50 M15-Ml6 0,629887 | 0,381432 | 1,011319 | 15,8 47,50 110 0,88 88,9/160
51 M16—M35(Oginskio 19) 0,224 0,202 0,426 6,66 51,30 179 0,98 60,3/125
52 M16—M17 0,405887 | 0,179432 | 0,585319 | 9,15 26,90 117 0,7 76,1/140
53 M17-M36 (Lentupio 8) 0,150027 | 0,074432 | 0,224459 | 3,51 43,60 178 0,81 48,3/110
54 M17-M18 (Lentupio 10) 0,25586 | 0,105 0,36086 | 5,64 13,70 135 0,83 60,3/125
55 M42- M43 0,443 0,461 0,904 14,13 44,0 194 1,12 76,1/140
56 M43— M48 (Tvereciaus 20) 0,109 0,133 0,242 3,78 24,20 62 0,56 60,3/125
57 M43- M44 0,334 0,328 0,662 10,35 33,10 106 0,89 76,1/140
58 M44— M46 (Tvereciaus 26) 0,122 0,133 0,255 4,0 23,20 64 0,59 60,3/125
59 M44— M45 (Tvereciaus 22) 0,212 0,195 0,407 6,36 16,90 161 0,95 60,3/125
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