PAPILDOMI REIKALAVIMAI SAULĖS ELEKTRINEI

1. Suderinto Leipalingio TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos techninio projekto PVA-05 byloje nurodytame teleinformacijos sąraše numatyta prievolė perduoti ant valdymo pulto stogo sumontuotos saulės elektrinės ar jos inverterio gedimo signalą į Litgrid Dispečerinio Valdymo Sistemą. Šio reikalavimo įgyvendinimas neprivalomas, kadangi tokio tipo signalų perdavimo praktikos atsisakoma visuose būsimo planavimo ir įgyvendinimo projektuose. Toks sprendimas priimtas dėl to, kad minėto signalo konfigūravimas yra techniškai sudėtingas, gali prieštarauti kibernetinio saugumo reikalavimams ir lemia didesnę riziką nei potencialią naudą.
